@_ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAR JUAN
Y Architects and Engineers, LLF - FECHA: 23 JULIO 2009 HolA _{ pE 34
BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREAJR.

DiSTRITO/REGlON CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO J
1 i5d s-0 9|
[sECTOR OCEAN PARK l
\TLLE / UBICACION: it Calle Monsita & Linda Vista \
TIPO ESTRUCTURA [ ] CURB INLET ,ﬂ catcHsAsN [ImH [lnw [ croSS THLET (] coMBINADO [l otros
DUNEEAL X Simple /4 [ sanitarie/ Pluvial
{1 Doble Ol [ pluvialf Sanitatio
. [l Tripte [ completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA 1 p. TAPADA mIMPIA [Jrapapa  [1NO EXISTE/ ROTA [} no NIVELADO
2  ESTRUCTURA  [1p. TAPADA A rweia [ltapaoa L1 roTO [ NO NIVELADO
3- ESCALERAS (] BUENA Cvas  RGQEGSIR/ROTA :
A-TUBO (ENTRADA 1} = ﬁ‘_ Eﬂ’umm [rarana [ roTO [l coLAPSADA
5. TUBO (ENTRADA2) @=___ [ LiMpia [1tapapa [l ROTO [] COLAPSADA
6-TUBO (ENTRADA3) §=___ [V 1ampra [Jraraoa [ rOTO 1 COLAPSADA
7. TUBO SALIDA ¢= 8" Tl LMpiA [Jrapapa [ rOTO [T coLapsARA
@\u % )8~ CUNETA [ sucia 1 BUENA [Imaa  [LINODRENA {lotros
9-ZONA INUNDABLE B st CIno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Dy D CAS0itey "Qm\p\gwcs.
] 1 4 X

“Pexe: Testyuthure VWAL, a‘y_b{\iﬁfc ______

] punto alto Egunto bajo 1 En pendiente [ parr. sellada 1 parr, pesada

ESTRUCT URA
s-0©l

FLUYE HACIA
5-

—_—

foToNO. JO8-3285

FOTO NO.
5- o0l FOTO NO.
PARA TUBOS ]
RECOMEN DACION: [] ACCION INMEDIATA [} ACCION INTERMEDIA E( LARGO PLAZO
DRIMERA VISITA T T ———————
—rsEREQUIERESEG! D ANIST A o ———————
7] sEGUNDA VISITA
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BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA IR,

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO
1 15d S-0672_
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Int .Calle Monsita & Linda Vista
TIPO ESTRUCTURA [ curp INLET E’ CATCHBASIN [ ImH [Jnw [(Jcrossner [ coMmenano [Jorros
2' y l‘ A %’Srmple ETZ [ sanitario/ Pluvial
Doble 112 [T Piuvialy sanitario
i Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [P, TapADA B umpa [Jrarapa [ NO BxISTE J/ROTA  [_INO NIVELADO
2-ESTRUCTURA [ ]p. TAPADA [ mpra Citarana 1] roTO [ TNO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA [Mwmaa  Cuobasresrota
4-TUBO (ENTRADA 1) &= {1LmpIa Llrarapa [ roTo [IcoLapsaba
5-TUBO (ENTRADA 2} @= (] Limpia Clrapapa [ roTo [T coLapsapa
6- TUBO (ENTRADA3) (= [ }Lme1a Litarana ] roto [ coapsana
7- TUBO SALIDA B=___ (1 1mp1a [rapapa [ roto [ coLapsana
8- CUNETA 1 sucra [ 1BUENA [Imaa [ Ino DRena [JoTros
9-ZONA INUNDABLE st CIno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:  1Jb = "D/U.&A Q-Xati:l’

\eciwd CwSOlme, qut cuonde Aoy wf G Skt E
Sale ol A, P ds Lon, Q_an\.mﬁ Corengim (o nga.

[T punto atto jﬁlpuntu bajo [ En pendiente /ﬁ]’ Parr. Sellada L] Parr. pesada

ESTRUCTURA

E 5002
S ] — FLUYE HACIA
5 _

u FOTONO. lad-5249 ¥
. FOTO NO.
S— ___ FOTO NO.
PARA TUBGS
RECOMENDACION: KT AccioN mnMEeDIaTA [(Jaccion vrermenia BJLARGO PLAZO
PRIMERA VISITA DLIMPIEZA SECTAPAR “Vorpey
B(['SE REQUIERE SEGUNDA VISITA ‘
(] SEGUNDA vISITA
Ens¥ume ’D\u_u vod. Jomascedo. Dea. . equiere. On. Goaaisis laden ey cd

para Auserite  \a cmaaucﬂcfh A sisteme.
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BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

1 15d S0POY
SECTOR QCEAN PARK
CALLE / UBICACION: " int .Calle Monsita & Linda Vista
-
TIPO ESTRUCTURA  [1cURB INLET eﬁ] catcrasin Im [Juw L crOSS INLET ] coMBINADO Clorros
_3“" (ah YA Simple Ay [] sanitariof Pluvial
Dable gV ] pluvialf Sanitario
[Clrriple [] cormnpleto
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA B, TAPADA [ Limera [Itapapa  L1NO EXISTE / ROTA [T} no NIVELADO
2-ESTRUCTURA  ‘R[p. TAPADA [ MpLA Oyapava [ roTO [ O NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA [Imaa  [JNOEXISTE/ ROTA
4-TUBO (ENTRADA L) @ =__  [Jumpi Citarapa [ roTO [ coLAPSADA
5.TUBO (ENTRADA2) $i=_ _ (7 LmeIA Cl7arapa [ roTO ] coLapsaDA
6- TUBO (ENTRADA3) &=___ O umera [Jrapapa L1 rOTO [ coLapsabA
7-TUBO SALIDA ¢=8"  Cumen ¢ Dfrapana [ roTO [ COLAPSADA
8- CUNETA Clsuca [ suena [Jmaa IO DRENA omos Ré¥ex
9-ZONA INUNDABLE i Cno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: On_ egy A legue oé%«"“\?'o -Qq\mex—uw.«
\

T o WV Pt

[ punto atte Mnto bajo [ En pendierte D Parr. Seflada [ parr. pesada
ESTRUCTURA
5002
ELUYE HACIA
s- Bbl
cotono, IV-5282
FOTONO,
FOTO NO.
. PARA TUBOS
'RECOMENDACION: PLACCION INMEDIATA ] ACCION INTERVEDIA ¥ LARGO PLAZO
PRIMERA VISITA IX{MPTEZRSDESTAPARY,
[ ] SE REQUIERE SEGUNDA VISITA
[ SEGUNDA VISITA
Lacyd ey ornes. 2 lavied . imedd . REQue no _P"OCii Tove. anodisis. bl a5ed

QIez® \‘?ar@\ CUvren TGy Gaieau‘cb,cfdl\ Wl Sesteme.
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BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.

DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 154 $-004 & 5-005
SECTOR OCEAN PARK

CALLE / UBICACION:

int .Calle San Miguel y Calle Cacique

TIPOESTRUCTURA  [TJcursmier [JeatcHsasin [(Imi [Thw [JcrossInET ] coMBmapo [ orros
[ simple [y [T sanitarlo/ Pluvial
[ poble IRV (1 Plwvialy Sanitario
D Triple |:| Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA 1 p. TASADA []tvpPIa Cl7apaba  [Cinoeaste/rota [ NO NIVELADO
2-ESTRUCTURA  []p, taPaDA [T Limera [dtapapa ] roTo [ NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BuenA [Omara  [Ino BasTE/ ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1) O = [ T1zmpza ClTapaba [ roTo [} coLapsapa
5-TUBO (ENTRADA 2) @ = [ timera C7apsoa [ roTO [ cotapsapa
6- TUBO (ENTRADA3) = [T LimprA Litapaba [ roto [ cotapsapa
7- TUBO SALIDA A= L] Limp1a [d7apapa [ roTo []coLAPSADA
8- CUNETA [T sucta [ BUENA Cimaza  [no DRENA [T oTros
9-ZONA INUNDABLE st [Ino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

No  Tyeten

Eatas estowetums se vusshen en los

?Ianos Aol yauwics Do

qk}ero 0. e encombaerpn) o, 4l Spbio,

{1 bunto atto

D Punta bajo

|

Nl

e

S
/TN

PARA TUBOS

RECOMENDACION:

[ ] ACCION INMEDIATA

D En pendiente B Parr, Sellada D Parr. pesada
ESTRUCTURA
5-
FLUYE HACIA
S- ——
FOTO NO.
FOTO NO.
FOTO NO.
D ACCION INTERMEDIA D LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA

[_J LIMPIEZA, DESTAPAR

[ SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

[ ] SEGUNDA VISITA
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BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
SISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURANO. |BARRIO
1 54 - |S-08p

3.

SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: int. Calle Mcleary y Calie Tapia
TIPO ESTRUCTURA [T CURB INLET ;Eﬁmc:i-l gastN [ImH [IHw [ CROSS INLET ] cOMBINADD [} otros
[SSimple 4 T Sanitario/ Pluvial
[ poble iz [_] piuvial Sanitario
[ Triple [] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [ p. TAPADA ‘M_IMPIA [ J7apapa [1NO EXISTE / ROTA ] NO NIVELADO
2. ESTRUCTURA  [Ip. TAPADA Xmp1a [Jrapapa [ rOTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS (] BURMA [ maca E’ MO EXISTE / ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1} @=__ [ Lampia rapapa [ roTO [ COLAPSADA
5-TUBO (ENTRADAZ) @=___ [ eampIa [Jrarapa [ ROTO ] CcOLAPSADA
6-TUBO (ENTRADA3) @=___ ] Lmp1A [Jtapana [ ROTO [ coLapsapa
7-TUBO SALIDA B= 12 T LiMPIA [Cltapapa [ rOTO ] coLaPSADA
8- CUNETA 1 suca ] BUENA [maa  LINODRENA Jovros
9-ZONA INUNDABLE Bl st Cno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:  N© 'Dwesw[lb Do lownes .
V \

[ punto alto ' [ punto bajo % pendiente [ parr. Seltada [ parr. pesada

ESTRUCTURA
s-00
FLUYE HACIA
s- 00

FoTo NO. 100-523o

FOTO NOC,

FOTO NO.

PARA TUBOS
RECOMENDACION: {1 ACCION INMEDIATA [} ACCION INTERMEDIA E’MRGO PLAZO

PRIMERA VISITA D LIMPIEZA, DESTAPAR

[ SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

7] SEGUNDA VISITA
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BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 15d S-00%F
SECTOR OCEAN PARK

CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary y Calle Tapia

TIPQ ESTRUCTURA curBINLET [ ]catcHBasIN [ImH [Juw [Jcrossiner [ comsmano (lotros
[ simple [Ty4 (] sanitario/ Plaviai
[ poble i {1 Pluvialf Sanitario
] Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA C1p. TAPADA S iimeia [Itapapa  [INOExISTE/ROTA [ NO NIVELADO
2-ESTRUCTURA  []p. TAPADA Nmeia Clmapapa [ roto (] No NIVELADO
3- ESCALERAS ] suena Clvaa M@ BasTRY roma
4-TUBO (ENTRADA 1) @ = v2_ 8 LimpIA Clrapapa [ roto [ coapsapa
5-TUBO (ENTRADA2) = [ exmpa Cltapapa 1 roTo (] coLapsapa
6-TUBO (ENTRADA3) @=_ (] Limpia Lraeaoa [ roto ] coLAPSADA
7- TUBO SALIDA B=12 D LivPia [drarapa [ roTo [ cotapsapa
8- CUNETA [ sucta (] BUENA [Imaa  [Ino DRENA [ oTros
9-ZONA INUNDABLE s [Ino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Ao “Dmyj\ e Dn)o\@mas ,

P Lce P Sod o

A calicla <4 Cavoode 2 Lo Avcocdl)

?:I Punto alto

{1 Punto baja [ par. sellada [ Parr. pesada

E’En pendiente

ESTRUCTURA
ﬁ | 5-00%
A P FLUYE HACIA
&1 1 S-
' 5006
N FOTO NO. 10D -523§
= FOTO NO. _J06 ~S232 .
S— FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: L] Accion INMEDIATA ("] ACCION INTERMEDIA [XrlarGo pLAZO
PRIMERA VISITA (] L1MpiEzA, DESTAPAR

[ | SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

["] SEGUNDA VISITA
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BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGION | CUABRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 15d 5+ 0OB
SECTOR OCEAN PARK

CALLE / UBICACION:

Int. Calle Mclearyy Calle Tapia

¥

TIPO ESTRUCTURA  DX{CURBINLET _ “catenpasin [ImH [ nw [1CROSS INLET ] comBINADO [lotros
[ simple g [[] sanitarie/ Pluvial
[ poble 1 [ pluvial/ Sanitasio
C Tripte ] completo
CONDICION EXISTENTE: :
1- PARRILLA {1 p. TAPADA D Lvpra []tapapa  L1NO EXISTE / ROTA [ NO NIVELADO
2. ESTRUCTURA  []Pp. TAPADA B LMPIA Ctarapa [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA [ Imala g@ ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1) ©@= O] LimpPIA Clrapapa [ roOTO [ coLAPSADA
5-TUBO (ENTRADA2) $=___ [ LMpia Cltapapa [ RoTO [ coLaPSADA
6- TUBO (ENTRADA 3) G=__ ] umeia [Jrapapa [ roTo ] coLAPsADA
7-TUBO SALIDA g=12"  Kiwea [(Jrapapa - [ rOTO ] COLAPSADA
8- CUNETA [Clsucia BUENA ClmaLa ] NO DRENA [lovwros
9-ZONA INUNDABLE e Ino
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:  N® py—eqn-\o ? vobolemag
Mo 52 encentcd Cpnpocien. O ooy Nt LS LA
Vorec Cibl,t_ LR esroete oo \a n .
[ punto alte E’ Punta bajo [_1 En pendiente L] parr. sellada [ parr. pesada
ESTRUCTURA
ronced s+ 00"
- s { FLUYE HACIA
- 905 S __
FOTO NO. 1003263
FOTO NO. 160 ~30tf
S— FOTO NO.
PARA TUBGS
RECOMENDACION: [ ACCION INMEDIATA ] ACCION INTERMEDIA JX] LARGO PLAZC
PRIMERA VISITA (] LIMPIEZA, DESTAPAR
[ 1 5& REQUIERE SEGUNDA VISITA
[ SEGUNDA VISITA
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BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO, |BARRIO

1 J5d 5059
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary y Calle Tapia
TiPO ESTRUCTURA  [cursinier BecatciBasiv [Imd [Jaw [lcross nET  []cOMBINADO [JoTros
‘_* %2 ’(a" [ simple Ly [T sanitariof Puvial
Byl poble ‘ 12 [ piuvialy sanitario
L] Tripla 1 Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA 1 p. TAPADA B Lmpia - Oraeapa [Cnoeastesrota [ No NIVELADO
2-ESTRUCTURA  [Jp.7apapa  Plmpia Clvarapa [ roTo [Ino nveLaDo
3- ESCALERAS o ‘l:l BUENA [ImaLa 5 «@‘3 ROTA
4-TUBO (ENTRADA1} 9= & [ umpra Btapaoa [ roTo O coLapsapa
5-TUBO (ENTRADA2) = [ Limeta Clvapapa [ roto [ coLapsapa
6-TUBO (ENTRADA3) @= 12 [ LMpia Bftaraoa [ rovo [ cotapsana
7- TUBO SALIDA =\ Xl [(Jrapaca [ roTo ] coLapsapa
8- CUNETA [ sucia [l Buena [Imata  [[Ino DRENA (Jotros
9-ZONA INUNDABLE [t Ino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:  \YD Dy Seiike Drablewes.

No.at eneodo. hooe domds ¢ eamaote ol Subg ole g4,

Nole Gutlec. Sevg.nvevo, el doloc di 8 Beock o0 chh e Gmelurs

Nee eiwmenele

[ purto alto [ punto baje [en pendiente N Parr, Sellada | Patr. pesada

ESTRUCTURA

- y\J _—
5’014 FLUYE HACIA

v Y & e e

' u | ?\ FOTO No. 1005268
-G

H FOTO NO.
S— Seoq FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: D ACCION INMEDIATA D ACCION INTERMEDIA g/LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA [ LIMPIEZA, DESTAPAR

[ SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

{ 1SEGUNDA VISITA

[—Orﬂ* Tlezo; '?\oaﬁ.c'g;r estudia U-H.,  Nvevo Setoro qe[w@f de s
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e OYECTO: ESTUDIC INUNDACIONES IC UAN
CSA PROYECTO: ES 10 NDA MUNICIPIO SAN JUA

3. Architects and Engineers, LLP  FECHA: 23 JULIO 2009 hoia 4 be A
BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTY RANO. IBARRIO ]
1 jsd S-0vO
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary y Calle Tapia
TIPO ESTRUCTURA ] cuRB INLET [ caTCH BASIN N'MH [uw [ crROSS INLET ] cCOMBINADO Clotros
[} simple 174 [ sanitario/ Pluvial
[] pobe Oz [ Pluvial/ Sanitario
Hriple [ completo '
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA Clo.tapaoa  DIOIMPIA [Jtapapa [JnoBaste/RoTA  LINONVELADO
2-ESTRUCTURA ] P. TAPADA 7 LMPIA K Tapapa ] roTo 7] NO NIVELADO
3- ESCALERAS (] BUENA Clwaa  LINOEXISTE/ROTA
4-TUBO (ENTRADA1} @=___ ] mpa [Jtapapa [ ROTO ] COLAPSADA
5-TURO (ENTRADA2) @=__ [ mpra [tarapa [ rOTO [} coLAPSADA
6-TUBO (ENTRADA3) ®=__ ] LmpiA [Jrarapa [ roTO [ coLapsapA
7- TUBO SALIDA =234  uwen B rapaoa [ ROTO [ coLapsADA
8- CUNETA [ sucia BefBuENA [Jmaa  [INODRENA [l oTroS
9-ZONA INUNDABLE Pdist [CIno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: oo, eonad A Linee. cle 2485 Mo ‘\'\QM-L
Colede. Enkrodes. Sapedan. -

[ punta alta [ punto baje [:l En pendienta ' rart. Sellada 1 parr. pesada

ESTRUCTURA
5-01©

4

4‘
FLUYE HACIA
-l- - s
L A D

roTO NO. WOR-~5269

FOTO NO.
S— . FOTONO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: @ ACCION INMEDIATA ] ACCION INTERMEDIA Dl arao pLAZO

PRIMERA VISITA ol GMPIEZAYDESTAPAR |

™[ SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

[ ] SEGUNDA VISITA
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PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPtO SAN JUAN
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s Architects and Engineers, LLP  prepa. 23 JULIO 2009 HO!A o bpE 9
BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5d S0t
SECTOR OCEAN PARK

CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary y Calle Tapia

=)

TIPO ESTRUCTURA [T curs mLeT BfCA?{:H BastN [ImH [(rw [Jcrossmier £ comeinapo [Jotros
1“;‘\ " ‘1(.2‘ ~G" ’ Simple /4 [ sanitario/ Piuvial
[ poble [T12 O pluvial/ Santtario
L—J Triple L_J Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA X'e. TAPADA ] umpra [1rarana  [Inobastesrota [ No NIVELADO
2-ESTRUCTURA  [Xp. TAPADA [ 1mpza [G7apapa [ roto [T no NIvELADO
3- ESCALERAS [ ] sUENA [Tmaa  DUGEQsTEY RoTA
4-TUBO (ENTRADA 1} &= 12" [ Limpra R Tapapa [ roTo [ cotapsapa
5- TUBO (ENTRADA 2} ¢i= L Livpra Clrarapa [ roTo [ cotapsapa
6-TUBO (ENTRADA3) = [1 timp1a [C1tapapa ] roTo [§ coLapsapa
7- TUBO SALIDA @=12" [ 1MPIA Y. Ddwapada [ ROTO [ coLapsapa
8- CUNETA Q’SUCIA [Jauena [Imaa  [INO DRENA (dotros
9-ZONA INUNDABLE (st Clwo
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:  Tevuctuvn,  fom  holes  ceapnute s, Se
D

Ve Comid el \bmi\)m}/@.

Vovea  emeetorst & \e Noncebums & Lo Judong
Calle Coctque 3 Mclearf San laS vnag  Peoblematicas

[ punto atto {1 Punto bajo L] En pendiente [ pare, Sellada [ Parr, pesada
Hoon ESTRUCTURA
& Troncad S-011
H ( FLUYE HACIA
—_— 5"0‘9 J
GUA | 0 Troacad 5- B4O oly
- 5610
@’ FOTO NO. 100-52(%"
oo of FOTO NO.
S— _ Sl FOTONO,
PARA TUBOS
RECOMENDACION: PXACCION INMEDIATA (] ACCION INTERMEDIA Bdiarco pLazo

[ LIMPIEZA, DESTAPAR
[ ] SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

PRIMERA VISITA

[ ] SEGUNDA VISITA

Large Pleze: Realezar echadis Uil Taller Wasw Eistma. Ploviad
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- Architects and Engineers, LLP

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

FECHA:

23 JULIO 2009 Hosa _H pE 4%

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.

DISTRITO/REGION | CUADRICULA

ESTRUCTURA NO. |BARRIO

1 J5d 5012
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mclearyy Calle Tapia

TIPO ESTRUCTURA 1 cURB INLET [ ] CATCH BASIN

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA 1e. TAPADA
2. ESTRUCTURA [ p. TAPADA
3- ESCALERAS
4-TUBO (ENTRADA 1) @
5-TUBO {ENTRADA2) @=
6- TUBO (ENTRADA3) §
7- TUBO SALIDA
8- CUNETA [ sucia
9-ZONA INUNDABLE

il

D Simple
[ poble
[ Triple

ClLMeIA
1 LiMpIA
] sUENA
{7 Limpra
[ tmpia
[Iimpia
Climpa
{1 BUENA
st

Cmet Tlnw [ CROSS INLET 1 coMBINADO [loTros
[ETZ [ sanitariof Pluvial
EY [ pluvial/ Sanitario
D Completo

[ltacapa [ NG BUSTE/ ROTA (] NO NIVELADO

[acapa [ rOTO ] NO NIVELADO
[maa  [INO EXISTE/ ROTA

Capapa [ rOTO ] COLAPSADA
Cltapapa L1 ROTO [ coLAPSADA
Cltaeaoa [ roTO [ coLapsaDA
[Tarapa [ rOTO ] coLapsaDA
[Jmaa  [INO DRENA ] oTroS
Clno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: _ ND ﬁ\b\ﬁk@

Apsrece @0 'i_)h::nas. 'Ad vnum'ci,«em‘ ROCR.. R S aniattvroron 2n ef

S?\\—i*o .
[ punto alto [ punto bajo [ £n pendiente [Tparr. Sellada L] Parr. pesada
ESTRUCTURA
S-gVve.
FLUYE HACIA
S e ‘.
FOTO NO.
FOTO NO.
S— _ FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: [] ACCION INMEDIATA [] ACCION INTERMEDIA [[]tARGO PLAZO
1%] PRIMERA VISITA [} LiMPIEZA, DESTAPAR

] SE REQUIERE SEGUNDA VISTTA

[} SEGUNDA VISITA




és CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
Xans’ Architects and Engineers, LLP  FECHA: . 23 JULIO 2009 Hoa 12 pE 79
: _ BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGICN CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5d 5-01=
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary y Calle Tapia

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA
2- ESTRUCTURA

[Ie. TAPADA
[Ip. TAPADA
3- ESCALERAS

4- TUBO (ENTRADA 1)
5- TUBQ (ENTRADA 2)
6- TUBO (ENTRADA3) =

Il

1

&
@

7-TUBO SALIDA
8- CUNETA [ sucia

@=__

TIPOESTRUCTURA [ JcurBNLET [JeatcHBasIN [(IMH [JHw LICROSSINLET [ ]cOMBINADO CloTros

[ simple [ 114 [ sanitario/ Pluvial

[J poble Oz [ pluvialf sanitario

[ triple ] completo
[ Lmpra Clvapapa  [CIno BXISTE/ROTA ] NO NIVELADO
[T Limp1a [dvapaoa [ roto [ no NIVELADO
[ Buena [Imaa [ no BASTE/ ROTA
[ umpa Clrapapa [ roTo [ coLapsapa
[umera Clvapapa [ roTo [T coLapsapa
[ mpra Cltaeapa [ roto ] coLapsapa
(T Limp1A CIrapapa  [] roto [ coLapsaba
] BliEnA [Omaa  [InoDrena [(JoTros
st Clno

9-ZONA INUNDABLE

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Ne  Susit

Avacece on los Al

ps el Hum'cf?n,

PO®.... .. S8 e tvarod

g el sidipn

3

[_] punto alto [ punto hajo E] En pendiente [ par. seliada [ pars. pesadg
ESTRUCTURA
\ 5013
: FLUYE HACIA
Sl 2 iy

w FOTO NO.

FOTO NO.

S— FOTO NO.

PARA TUROS
RECOMENDACION: [ "] ACCION INMEDIATA [_] ACCION INTERMEDIA [ LarGo pLAZO
PRIMERA VISITA (1 LimpiEZA, DESTARPAR

[ 1se REQUIERE SEGUNDA VISITA

[ | SEGUNDA VISITA




Qs CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
ciaas Architects and Engineers, LLP FECHA; 23 JULIO 2009 HoA V> pE A1

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA IR.
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO

1 J5d S O 1
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary y Calle Tapia
TIPO ESTRUCTURA  [JcursINLEF | 1CATCH BASIN ﬁm Juw [ cross INLET ] cOMBINADO CloTros
[ simple Tl [ sanitaric/ Pluvial
[} boble (a2 [ Pluvialy Sanitaric
1 Triple L] compteto
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [ p. TAPADA K Lmpia [Jrapaoa L[N0 BasTE/RoTA  [INO NIVELADO
2- ESTRUCTURA  []p. TAPADA M Lmera [Clrarapa ] rOTO [ NO NIVELADO
3- ESCALERAS [} BUENA [maa  [INOEXISTE/ ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1) 0= A [ eme1a Cltapapa [ rOTO [ coLapsapa
5-TUBO (ENTRADA 2} @=_12" [} umpIA Cltapaoa [ roTO ] coLapsADA
6- TUBO (ENTRADA3) @= _'5"___' [ meia Clrapsoa [ roTO [ coLapsapa
7- TUBO SALIDA @= 3" [lumea [7apana Ll roTO [ corapsaba
8- CUNETA sucta DérBUENA Cmaa  [1noDrena [Jotros
9-ZONA INUNDABLE (Q’sx CIno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:  NID ”praSavony: Pabeves,

Mﬁa‘ E‘-‘?*M ..... Y3 d’ﬂ .......... & ying e, [‘L tﬂfJ"e_vSﬂCGwW £ Sk mw‘f"ﬁl‘{f‘ 4“-94*“:(
Aobe de 12 wulamﬂas; Y L’fﬁmel«.ums POLR *bm.[iu ndlea:
] punto akto {1 punto bajo 1 £n pendieste [ lpar. Seflada L3 Parr. pesada
ESTRUCTURA
) u_} )
FLUYE HACIA
S- OIF

roTO NO. 100-5206
FOTO NO. 90— 56}
FOTO NO.

PARA TUBOS

RECOMENDACION: ] ACCION INMEDIATA [] ACCION INTERMEDIA (X LARGO PLAZO
PRIMERA VISITA ("] LmpPIEZA, DESTAPAR

[ sE REQUIERE SEGLINDA VISITA
[ 1 SEGUNDA VISITA ,

e Blazen Fadaden, otk Tasteled  fuew Sasteme. "‘i\)\uwaﬁ o ynader
¢ (‘a,i‘?q,c;&&&




% CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

2ol Architects and Engineers, LLP  [rcpia: 23 JULIO 2009 HoA i pE 9
BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5d [S-0\5
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: int. Calle Mcleary y Calle Tapia
TIPO ESTRUCTURA  [C]curBINLET [ ] CATCH BASIN ﬁ/MH Claw Clcrossner [ coMBINADO [Jotros
[ simple P [] sanitariof Pluvial
(] boble (1 [ Pluvial/ Sanitario
|:] Triple D Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [1p. TaPADA K Limp1a [ltapapa  [noExisTE/roTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA  [7]p. TAPADA Bd umpra [dtapapa [ roTo [ no NIVELADD
3- ESCALERAS M.m« [ ] BUENA CImaa [ no EAsSTE/ ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1) O = B Limpra Olvapaba ] roto [_] coLapsaDa
5-TUBO (ENTRADA2) (= L] ume1a Clvarapa  [1 roTO [] coLapsaDa
6- TUBO (ENTRADA 3) @i = LIMPIA Citarapa [ roTo ["] coLapsaDA
7- TUBO SALIDA @= B Lmpra [Irapapa [ roto [ cotapsapa
8- CUNETA Msucta B¢ BUENA CImaa o prena [ otros
9-ZONA INUNDABLE Pdrar no

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:  Ng W@A‘J\"‘ :”‘ft)lo\emcm

Eomnesbruchim ne. <e @(U‘FA-)L(/G\ = /0? D/GV}OS r\/F/ ikl CxP/O
Lalle. Mceary... dieoh. pabones. . de. andbeco. . sislems. Plovied weisdeds
MO Yiand CMMLM

[ runto alte [ puntto bajo [ En pendiente [ Parr. Sellada  [_] Parr. pesada
, Froy S0 ESTRUCTURA
’ -015.
To 54 1S
FLUYE HACIA

& = s OISR om

2
— FOTO NO. 100~ 5233

[ DO

=t FoTo NO. 00~ $2aM — Trneed
S— 2AS. FOTONO, I8-5235 ~selrda
0o~
PARA TUBOS 100~ 524,
RECOMENDACION: [] ACCION INMEDIATA []accion nTermEDIA — BfLARGO pLAZO
D PRIMERA VISITA [ ] LIMPIEZA, DESTAPAR

[sE REQUIERE SEGUNDA VISITA

[ ] SEGUNDA VISTTA

Lﬂrﬂw ?lﬂ%o Eﬁ“\u&v H~H. T‘ﬁé‘ﬁﬂo( el yo Sis-kma Plovial Mo Wced by,
Lagacided. '




{: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
7 Architects and Engineers, LLP  FECHA: 23 JULIO 2009 voia 1S DE 9

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA IR.
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

1 I5d s OISH
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: int Calle Mcleary y Salida Escuela Santa Teresita
TIPO ESTRUCTURA  [JcurINLET [ ] CATCH BASIN M [Jhw L]CROSSINLET ] cOMBINADO CloTros
[ simple (14 1 sanitario/ Phuvial
[ pobie (112 ] pluvial/ Sanitario
[ Triple © [ completa
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [1p, TAPADA {X] L1mpia [J1apapa [} NO EXISTE/ ROTA (] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ p. TAPADA ] LMpiA Clrapapa L ROTO [[] no NIVELADO
3- ESCALERAS _ X BuENA Timaa  [INOEXISTE/ROTA
4-TUBO {ENTRADA 1) @ = Bl LIMPIA [Jrapapa [ rOTO [] coLapsADA
5-TUBO (ENTRADA 2) §= [l umpia [Jrapapa [ roTO ] coLapsADA
6- TUBO (ENTRADA 3) ;25 L [ LmMPIA [Irapapa [} roOTO ] coLaPSADA
7- TUBO SALIDA G=498"  [dumrna [ltapapa [ ROTO [ coLapsana
8- CUNETA [Csuca mBUENA [Imata [ INODRENA [ otras
9-ZONA INUNDABLE X[t CIno

-

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Wy DreSRn’\—G roblemass :
\ T

1 Punto alto [ 1 punto bajo 1 En pendiente [} parr. Sellada [ parr. pesada

ESTRUCTURA
S-S

FLUYE HACIA
s- 028

FOTO NO. 100-52 20

FOTO NO.
S— 0\5® FOTONO.
PARA_TUBOS
RECOMENDACION: [[] ACCION INMEDIATA ] AcCioN INTERMEDIA [XT LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA [_| LIMPIEZA, DESTAPAR

[ cr aEQUIERE SEGIINDA VISITA

B = B ) A ek

{1 SEGUNDA VISITA

lcr«?g ?lﬁ%@! Edulio, V-H, "T‘\eqw"fﬁ A, i f‘D\uvItJ Je masy

G‘:ui) acided




% CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
esoan Architects and Engineers, LLP  crcpa. 23 JULIO 2009 HolA [lp  DE 9

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO

1 15d 5- Olio
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Int Calle Mcleary y Salida Escuela Santa Teresita
TIPOESTRUCTURA  [Jcuramier [Xcatcieasiv [Imi [Thw [JcrossINET  [] COMBINADG [Jotros
E’Simple ] 1/4 O Sanitariof Pluvial
D Doble D 1/2 D Pluvial/ Sanitario
[ Tripte [ completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [P, TAPADA LIMPIA [Itapaoa [Inomaste/rota [l no NvELADO
2-ESTRUCTURA B p. TapADA (1 Livpra [Itasapa [ roTO (1 No NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA (Jmaa [ Ino BasTe/ roTa
4-TUBO (ENTRADA 1) @ = [Jumpra Cltapapa ] roTo [J coLapsapa
5-TUBO (ENTRADA 2) (= O eameza Otapapa [ roto [ cotarsana
6- TUBO (ENTRADA3) #=_ _ [ timpia ClTaraba [ roto (] coLapsaDA
7- TUBO SALIDA B =1s" O Limpra f Kltapaca [ roto [ coLAPsADA
8- CUNETA [Jsuca Dd'BUENA ‘ Cmata CIno DREnA L] otros
9-ZONA INUNDABLE : {IsI [(no

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:  Wo “‘Presm"}ck Dr‘DHQmQS Tiene. un RGO de.
asure. .0l Londd, Req('u.tek@ le'P(é-{q

Tuloo de  Salide PRCese Conectarse.  directamarite a la dronced,

[ ] punto alto ] punto bajo E’En pendiente [ rarr. Sellada {1 par, pesada

ESTRUCTURA

;Lr_ 5- Ol
— \ FLUYE HACIA
ST B | reoncad. .

\|1

]
§ FOTO NO. [100- 5249
= FOTO NO.
— ok FOTO NO,
PARA TUBOS
RECOMENDACION: KT ACCION INVEDIATA ["] ACCION INTERMEDIA X LarGo PLAZO
PRIMERA VISITA KIFPIEZAIDESTAPAR
[ 1 SE REQUIFRF SEGUNDA VISITA

[ ] SEGUNDA VISITA

Lacge. flaae... Studin. MoN. . Pefuasre Yovn, Sasioma r-la\w(aﬁ e mager

ca»pwf&.ﬂ




¢ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
Y. Architects and Engineers, LLP  FECHA: 23 JULIO 2009 woa VF pe T

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRID

1 i5d S0 F
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: int Calle Mcleary y Salida Escuela Santa Teresita
TIPO ESTRUCTURA  [Jcuremier catcrsasiv [lwd [Clhw [JcrossmLer ] COMBINADG [lotros
Simple EP (] sanitaricf Pluvial
[ pobla Clie [7] Pluvialy Sanitario
D Triple L__l Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [ p. TAPADA ‘@/LIMPIA [1apapa [ nNO EASTE/ ROTA (] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA  [XTp. TAPADA [ LmprA Claeapa [ roTO 1 No NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA I MALA [5'No BqsTE / ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1) 9= _ ] umpia Clvaeapa [ roTO ] coLAPSADA
5-TUBO (ENTRADA2) @=___ [ Limpia Clvarapa  [] roTO ] COLAPSADA
6- TUBO (ENTRADA 3} B=_ ] Limpia Ctarapa [ roTO ] coLAPSADA
7- TUBO SALIDA ¢=x2' l‘A__’TuMp CJvapapa [ roTO "] cOLAPSADA
8- CUNETA Ol sucta (X BUENA | Clmas  [Ino DRENA otros
9-ZONA INUNDABLE Bdls1 Cno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: estuctuve Neqg de holas . Beguiers Limpreze
el v M

Phareee  conoctarse. o le. drongal

1 punto alto [ punto bajo B/En pendiente L] parr. Sellada L] parr. pesaca
ESTRUCTURA
5- O
_rtvoncad. l FLUYE HACIA
H S_
a5 ~ole \ —
'ﬁ_,./lsu
<« (O FOTONO, _100-52733-
fz'r———& <-olS®  FOTONO.
= FOTO NO.
L > i -
L
RECOMENDACION: I ACCION INMEDIATA [] ACCION INTERMEDIA 1 ARGO PLAZO
PRIMERA VISITA ¥ LimPEzZA, DESTAPAR
. ] SE REQUIERE SEGUNDA VISITA
] SEGUNDA VISITA '

Lo.ﬂga Rlaso ® Eoludsn. H-H. ?@abm WD SESmG ?\WLU e oo

p@au&c&.




¢ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
csean Architects and Engineers, LLP  [ECHA; 23 JULIO 2009 HolA {® o 39

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO, [BARRIO

1 5d $-018 & 5-019
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary y Salida Escuela Santa Teresita
TIPO ESTRUCTURA - [Jcura nier [JcatcHeasin [mu [Juw [JcrossvET [ ] coMBmnabo [orros
] Simple /4 ] Sanitariof Plavial
[ poble L2 [ pluvial Sanitario
B Triple |:| Completo
CONDICION EXISTENTE: _
1- PARRILLA 1 p. TAPADA [ LimpIA Clrapapa  [Inoexiste/roTA  LINO NIVELADO
2-ESTRUCTURA  []p. TAPADA [ Lmvpra Clrapapa [ roto [T no nrveaDo
3- ESCALERAS ] BUENA CImaa  [InoExasTE/ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1) 6= Clumea [Jtapapa [ roTo 1 coLapsapa
5-TUBO (ENTRADA2) = ] Limpra [J7arapa [ roto (] coLapsapa
6-TUBO (ENTRADA3} (= (] LimPIA Cdrapapa [ roTo [] coLapsapa
7- TUBO SALIDA B=_ 1 umpra [rapapa [ roto [T cotapsaba
8- CUNETA sucta ] BUENA [(Imaa [ Ino DreEna [l otros
9-ZONA INUNDABLE st [ Ino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: £t as  eelructuiee <o mueshion o 2|

?\mwo C'\Q\ 'W\um‘ai‘aw "\\)e\ro W $2 encoTiraron on el Sidio.

[ punto alto [] punto bajo ! 1 En pendiente [Jpar. Seliada L1 Parr. pesada

ESTRUCTURA

] :
sz | e
]

FOTO NO.
FOTO NO.
S— FOTO NO.
PARA TUROS
RECOMENDACION: [ ] ACCION INMEDIATA [_] ACCION INTERMEDIA []1ARGO PLAZO
PRIMERA VISITA [ ] LIMPIEZA, DESTAPAR

[ | SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

[ ] SEGUNDA VISITA




Q CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
& - .
.5 Architects and Engineers, LLP  FECHA: 21 JULIO 2009 HolA 4 pe_*94

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO
1 15D 5-020

SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary y Rampla del Almirante

TIPO ESTRUCTURA [EYCURB meer JeatcHBasin [ImH [luw [Jcrossmier  [1comamiapo [1otros
[l simple 4 [ sanitariof Pluvial '
[ poble Ol ] piuvialf Sanitario
[ Triple [1 completo
COMDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [] 7. TAPADA iquMpm [tapapa L 1NO BXISTE / ROTA "1 NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA  [XTp. TapaDA ] LiMPIA [(Jtapapa L] ROTO "1 NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [maa BXINO EXISTE / ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1) =8" ]&’ump [(taeaoa [ rRoTO [l coLapsaDA
5. TUBO (ENTRADA2) $=___ 1 Limpra Civapapa [ roTO [ coLapsADA
6- TURO (ENTRADA3) @=_ I umpIA ) Cltaeana [ roTO 1 cotapsapa
inv(-24"}  7-TUBO SALIDA P=12 umpx@ Cl7arapa [ rOTO [] coLAPSADA
8- CUNETA X1 BUENA [maa  [Ino DRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE b= [Ino

DESCRIPCION DELPROBLEMA: _ Mo _"Preseyite. fbmb\e% (—erqu,u&e AT de
Vo DA e N R0 oot ae  donde . Proecede ol didos... e B
-\-‘m—«\i!\ JeL LS, ‘S‘\ﬁ!nr‘_‘_u\’iﬁ cdaandona(&& T’u@d‘& el e g obmqrtm«c»&

[ punto alto ﬁPunte bajo [ En pendiente [ parr. Sellada {1 parr, pesada
-
£ ESTRUCTURA
‘F ES S-020
FLUYE HACIA

5 Ll e Hdeory  so25

~02
- &-c2T ooz FOTO NO. 100-5177
EOTO NO. 100-5178
S— FOTO NO. 100-5179

PARA TUBOS
RECOMENDACION: [XT accron INMEDIATA [] ACCION INTERMEDIA DX LARGO PLAZO
(%] PRIMERA VISITA DXELTMPIEZA, JDESTAPAR
[ sE REQUIERE SEGLINDA VISITA
[] SEGUNDA VISITA

Lﬂr‘ﬁb Vleze: Estudiv Y- H. %amw& VWeAE suslema V\uvw’. e wadorT
Caﬁaa,cﬂffg. Hemramum’(‘b P (2 A bmbﬁs




. CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
e Architects and Engineers, LLP  Fpopia, 21 JULIO 2009 Hola 20 pe_39

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NQ. |BARRIO
1 15D 5-021

SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary y Rampla del Almirante

TIPO ESTRUCTURA ﬂama mnET [IcatcHsasv [Imi [Juw [Jcrossmier [ coMamano Ootros
[ simple [1i/4 [ sanitariof Pluvial
[T povle a2 [ ptuvialf sanitario
|:| Triple D Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA Cle. TapADA X Livp1a (l7apapa  [noeaste/rota [N NiveLADO
2-ESTRUCTURA  [p. Taraoa X LimpiA Olvapapa [ roTo [no NIveLabo
3- ESCALERAS [T euena Omas Mo exisTe/ roTa
4-TUBO (ENTRADA 1) @ = [ imvp1a Llrarapa [ roto [ Tcotapsapa
5-TUBO (ENTRADA2) = _ (] timpra {Jtarapa  [] roTO [ coLapsaba
6-TUBO {(ENTRADA3) ¢h=_ [ Limpra Cltapapa [ rovo [_] cotarsapa
inv (-22"}  7- TUBO SALIDA e LIMPIA Clrapapa [ roTo [ coLapsapa
8- CUNETA X suzna CImaca  CInoprena omwos
9-ZONA INUNDABLE st CIno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: o “Breserite  Tuoklomes
Pees plew

[ f punto atto [ punto baje - DdEn pendiente [T Parr, Setlada O parr. pesada
— ESTRUCTURA
= s-021
S
e FLUYE HACIA
% FOTO NO. 100-5175
FOTO NO.
S— FOTO NO.
PARA TUBDS
RECOMENDACION: [ ] ACCION INMEDIATA [T ACCION INTERMEDIA BarGo pLazo
IX] PRIMERA VISITA (] LIMPIEZA, DESTAPAR

[ ] SF REQUIERE SEGUNDA VISITA

] SEGUNDA VISITA

Lﬂ@ Voo tetudo oW, F?\an‘u«t.u.o 5 <leme. 'p[um_qﬁ das oy Cofeerdad]
HSDMM% & -e.s:\euu.ap "de  bomlogs,




_CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
2.2/ Architects and Engineers, LL®  FECHA: 21 JULIO 2009 nois 2t pe A1

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 15D 5-0218

SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary y Rampla del Almirante

TIPO ESTRUCTURA  [lcursmver [Joatchbasin JEMH [nw [JcrossNMET  [L]COMBINADO []otros
[ simple L4 [ sanitariof Pluvial
I Doble O [ Pluvial/ Sanitario
[ rriple [} completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [P, TAPADA Befumpia [Jrapapa [ NO EXISTE / ROTA [} NO NIVELADO
2-ESTRUCTURA  []p. TAPADA ] Limp1a E.X(FAPADA [} roTO (] MO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA [maa  []NOEXISTE/ROTA
A-TUBO (ENTRADA 1) @ = [ mpIA [J1apaa [ roTO [_1 coLapsaDA
5-TUBO (ENTRADA2) @i=___ [ umpia Clyarapa [ roTO [ COLAPSADA
6- TUBO {(ENTRADA3) @=___ [ umpia [1tapapa [ roTO [ coLaPsARA
inv (-22")  7-TUBO SALIDA G=__  [dumpra BTapapa [ raTO ] coLaPSADA
8- CUNETA ] BUENA [maLA  []NODRENA CloTros
9-ZONA INUNDABLE st Clno
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Yovece  clausucedn. e Sablede de los

Nodoos  estan. . Conmdas

[ punto alto [ punto baio 1 en pendiente [ parr. Sellada [ parr. pesada

ESTRUCTURA
T s-0218

FLUYE HACIA

SR 3

FOTO NO. 100-5176

FOTO NO.
S—-' FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: /ACCION INMEDIATA [accion INTERMEDIA [ 1LARGD PLAZO

PRIMERA VISITA [ ] LIMPIEZA, DESTAPAR

] sE REQUIERE SEGUNDA VISTTA

] SEGUNDA VISITA

Ly

'\fEn-‘;u':cw’ =.  yYnan.hsle esXa o WSO D amandonedo.




CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
stem Architects and Engineers, LLP  FECHA: 21 JULIO 2009 Hola 22 pE _39

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 15D 5-022

SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary y Rampla del Almirante

TIPOESTRUCTURA  [Jcursner [JcatcHeasin XM [ Juw [JcrossNET  [] CoMBINADO [ Totros
[ simple V2 [ sanitariof Pluvial
I:‘ Doble [T ] Pluvial/ Sanitario
D Triple EI Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [1p. TAPADA B Lovpia Cl7apapa  [CIno easTE/ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA K’p TAPADA N Lvpra "TAPADA L] roTO [ 1no NIvELADO
3- ESCALERAS (] BUENA Clmata  [InNo BxisTe/ ROTA
{vav. &)  4-TUBO (ENTRADA 1) g=18" [C] Lmpra Clvarapa [ roTO [ colapsapa
5-TUBO (ENTRADA 2} @ = Clivpia Lltarapa [ roTO [ coLapsaba
6- TUBO (ENTRADA 3} !25 =___ [ Limpia L I7aPaDA ] rRoTO O coLapsapa
inv(-5'9")  7-TUBO SALIDA =2 O impra [Jtapapa [ roto [ coLapsapa
8- CUNETA M“’" X suena CImata  [CInNo DRENA []oTros
9-ZONA INUNDABLE X(s1 [Ino ‘

DESCRIPCION DELPROBLEMA: _ Mo _ Jresevita.  Pablomeas, Tiene un Docs de
i {
basure, on ol -l;’,\,nclo pers.. 5 MGatigne i\\)q‘{nda by,

D Punto alto D Punto bajo D En _EendIEl'l*e D Parr. Sellada D Parr. pesada
) L ESTRUCTURA
‘ ﬁ ‘ S-628 Oz

Heleary FLULEZ.I-Si_ACIA
5- Q%o

J‘m ey

L‘g ' FOTO NO. 100-5172
S-~ez3 FOTO NO. 100-5173

35— oL FOTO NO. 100-5174

502

PARA TUBOS

RECOMENDACION: i accron INMEDIATA [} ACCION INTERMEDIA B 1arGo pLAZO

B prIMERA VISTTA LIMPIEZA, DESTAPAR
[ ] SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

[ ] sEGunDA visiTA

Laren Plﬂ?—b :ES\LL&W LI~H 'P:eamr@ YLV SeSH e rpluw,d’ Je leﬁe-fw/
v Cc:,otcucﬂqp Hgoram-b Ao Ecbacem. o bonlbes. |




inv {-32")

¢ CSA

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

e Architects and Engineers, LLP  FECHA: 21 JULIO 2009 noia 2% oe 4
BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA IR,
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURANO. |BARRIO
1 J5D 5-023
SECTOR OCEAN PARK

CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary y Rampla del Almirant:

TIPO ESTRUCTURA [l curpmier [lcatcrasiv [

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA [ . TAPADA
7-ESTRUCTURA  [Tp. TAPADA
3- ESCALERAS

4-TUBO (ENTRADA 1) @
5-TUBO (ENTRADA 2}
6- TUBO (ENTRADA3) ¢
7-TUBO SALIDA @
8- CUNETA

9-ZONA INUNDABLE

n

18“

md [Jnw []CROSS INLET 1 coMBINADO [Jotros
[ simpie [1/4 [ sanitario/ Pluvial
{1 pable (Jy2 [ Piuvial/ Sanitario
[ riple ] completa
B umpia [Jvapapa  L1noBxisTE/ROTA  [1NO NIVELADO
] Limpra apana [ roTO I no NIVELADO
[} BUENA [maa LI NOEXISTE/ROTA
_ ] umPia Cl7aeapa [ roOTO [} COLAPSADA
[} Lmp1A [1vapapa [ rOTO [ coLAPSADA
- ] uimpIa Clrapapa [ rOTO [] cotAPSADA
[ Mp1A [draraca [ romo [ coLapsana
BUENA Cimaa  LlnobRENA [CloTros
P st Clno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:  Ne DS e Deekhends.. Reaquiere Vs DoGe
\ \ ¥ \

Colle. tleleary 4. £osgue Son. 2. me2 "lbyab[g, ¢,

[ punto alto [ punto bajo (] En pendiente [] parr. Sellada L] Parr. pesada
o
""% ESTRUCTURA
= 5-023
£
5022 = FLUYE HACIA
—>0 ¢ oz
M(‘.\qunl
:%—J FOTO NO. 100-5170
FOTO NO. 100-5171
s— ©02% FOTO NO.
PARA TUBQS
RECOMENDACION: [XACCIGN INMEDIATA [T} ACCION INTERMEDIA B LARGO PLAZO
_ erivera vISTTA IXTCIMPIEZAYDESTAPAR
(] SE REQUIERE SEGUNDA VISITA -
[ SEGUNDA VISITA - '

Guprelod

Lacgp Vlagar Estudic. Wzt Oquars N Sisterma ?\uv{qﬁ Qe e




& CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
=twiw Architects and Engineers, LLP  [ECHA: 210110 2009 HolA 24 pE _39

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ! ESTRUCTURA NO. [BARRIO
1 J5D 5-024

SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary y Rampla del Almirante

TIPO ESTRUCTURA  [fcurB INLET [JcatcHeasiv - [ IMH [Jhw [Jcrossmier ] COMBINADO [ orros
[ simple [J1/4 [ sanitario/ Pluvial
[ poble a2 [ Pluvial/ Sanitario
] TFriple I:| Completo
CONDICION EXISTENTE: L cede. ‘
1- PARRILLA [Xp TAPADA (] Limpra Cltapapa  [InoExisTE/rRoTA [ NO NIVELADO
2-ESTRUCTURA  [T]p. TAPADA EZTLIMPIA [3d1apapa [ roTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS L] BUENA E ] MALA K No BxisTE / ROTA
7 4-TUBO (ENTRADA 1) & = Berimvpia Cltapaoa [T roTo [_] coLapsapA
/ 5-TUBO (ENTRADA2) ¢= (] Limpra Cl7apaba [ roto [J coLapsapa
! 6- TUBO (ENTRADA 3) (25 [ 1mpea Cltapaba [ roTo [ coLapsapa
inv (-35")~— 7- TURO SALIDA @= 154 Livpia Crapaba [ roto [ coLapsana
8- CUNETA BfBuena (suecte)  Owaa  [Inoorena [(Jotros
9-ZONA INUNDABLE st [Ino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No  Preseqat. Droblecs
) AN

[T punto atto { | Punto bajo [ En pendiente [Jear. Sellada  [] Parr. pesada
ESTRUCTURA
f Y ’ ! 5-024
- FLUYE HACIA
w2
m 5- O2%
‘@ FOTO NO.
FOTO NO.
S— o2} FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: [ ACCION INMEDIATA {1 ACCION INTERMEDIA X LarGo pLazo
PRIMERA VISITA [_] LIMPIEZA, DESTAPAR
[ | SE REQUIERE SEGUNDA VISITA
[_] SEGUNDA VISITA

Lamp floze. Esdo H-8. Poguasey Sokma. qluviad de vrevor Gumeild,
Hé\waww‘ dz.wleceir o bortlpes




4. CSA

¥-I prchitects and Engineers, LLP

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MU NICIPIO SAN JUAN

FECHA: 21 JULIO 2009 HOIA 25

pE 34

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA IR.

DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO
1 15D 5-025
SECTOR OCEAN PARK

CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary y Rampla del Aimirante

TIPO ESTRUCTURA  [Jcursmier [ ] caTCH BASIN Bdmn [Tuw [Jcross INLET L} COMBINADO doTros
[ simple WET | sanitariof Pluvial
[ poble i ] Pluviai/ Sanitario
[ 7riple [ completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [P, TAPADA BefLimp1a [Jrapapa  [INO BxisTE/ROTA  [1NO NIVELADO
2-ESTRUCTURA  [[]p. TAPADA X LiMPIA Clyapapa L1 rOTO [ NO NIVELADO
3- ESCALERAS PAET=T [Imaa  [Ino EXISTE/ ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1) @=12 [ LiMpiA [7aeapa [ rROTO ] coLAPSADA
5-TUBO (ENTRADA 2} @ = 2o Apod XTvpia [(Jtapapa [ roTO [ coLapsapa
6- TUBO (ENTRADA3) @B=___ [ Limpra Clrapapa L roTO [ coLAPSADA
7- TUBO SALIDA = 48" B LimpIA Clrapapa L roTO [} cotapsapa
8- CUNETA £ BUENA [Imaa  [InoDRENA Clotros
9.ZONA INUNDABLE st [no

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: N o @rgsmﬁc S\ NS
\ \

[ Punto alto ] punto bajo [ En pendierte {}parr. Sellada L] Parr. pesada
ESTRUCTURA
5 5-025
‘/3,0" FLUYE HACIA
- - 5-__.

\e : FOTO NO. 100-5182
t
LL\% FOTO NO.
s— FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: [ ] AccION INMEDIATA ("] ACCION INTERMEDIA D LarGO PLAZO
DRIMERA VISTTA ] LIMPIEZA, DESTAPAR
[l sE-REQUIERE-SEGUNDA VISITA

[ ] SEGUNDA VISITA ‘

Mugvo %-i@ma

v H~H.

?iwad s el e paeeded.

kagp..g SIS




2 CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
cleas Architects and Engineers, LLP  prcpiA: 21 JULIO 2009 HOJA 26- pE 39

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA IR.
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5D 5 024

SECTOR OCEAN PARK _
CALLE /UBICACION: (ille Serrono T, Hc;\earug'

TIPO ESTRUCTURA  [JcurBmvier [Xcatcnsasiv [Clun [Jhw [Jcrossmeer [ COMBINADO [lorros
2N ¥ { [ simple EYZ [] sanitariof Pluvial
[Ipoble (112 [ Puvialy sanitario
f:l Triple f_—__| Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA . []p. TaPADA B LIvPIA Lltapapa  £INO BXISTE/ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA  [T[p, TAPADA X LmMpia [drarapa [ roTo [ no nNivELADO
3- ESCALERAS [IsuEnA [(Tmaa N0 EXISTE/ ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1) G= M imera Cltapapa [ roTo (] coLapsapa
5-TUBO (ENTRADA 2} @=_ [ Limpia Cl7arapa [ roto [ coLapsapa
6-TUBO {(ENTRADA3) @= (] uimpia Clmapaoa [ roTO [ ] colapsapa
wW ~Go  7- TUBO SALIDA B= v [ Lmpia CItapapa [ roTo [J coiAPSADA
8- CUNETA BUENA [Imata  [INO DRENA [JoTros
9-ZONA INUNDABLE st CIno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: “JD ?i"&.&?{ﬁd ?mb‘ema
1 1

Nofa: (se.eseeche. @oue. pem. estouctun, <sta o),

Hose Rude defectov o cush astmchurs e canacs,
Fopdee que Se Grecda & \a oncad

1 punto alto JX] Punto bajo = pendierite Clparr. sellada L] Par. pesada
: ESTRUCTURA
7 e
H FLUYE HACIA
é‘ l J . I/ P) S-
2evreng
f@ FOTO NO. 10D-5163
N 5»—(;.2_‘_'. FOTO NO
S— 2l = FOTO NO.
8
PARA TUBOS =)
RECOMENDACION: L] ACCION INMEDIATA []accion mwTerMenia  [H1ARGO PLAZO
BT PRIMERA VISITA [ Limpieza, DESTAPAR

._4' SE REQUIERE SEGUNDA VISIFA

o

[ ] SEGUNDA VISITA

bacp. flezel esludio Rof. B.aeew Sskme Plovial do oo Capeesdlesl.




& CSA PROVECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
Yois Architects and Engineers, LLP FECHA; 21 JULIO 2009 noa 2% pe =4

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA IR.
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURANO. |BARRIO
1 i5D s-cat

"ISECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Tni. Sercoao D el Hdearql

TIPO ESTRUCTURA  []curs INLET [ CATCH BASIN XmH [Thw [Ccross mier [] comBINADO Clotros
{1 simple a4 {1 sanitariof Pluvial
[ poble i ] pluvialf Sanitario
Tl rripte [ completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [T p. TarADA P umpia [Jrarapa  [InOEXiSTE/ROTA  [NO NIVELADO
2-ESTRUCTURA  []P. TAPADA [ LimpiA Cyapapa L] roTO ] no NIVELADO
3- ESCALERAS ] sUENA [Imata  L1NOEXISTE/ ROT.

e 34 TUBO (ENTRADA 1) @ =uecO  [Tumpra [Cltapaba [ ROTO + [JcoLapsADA
5-TUBO (ENTRADA2) = ] umpia [tapapa L1 rOTO [} coLapsaDa
6-TUBO (ENTRADA3) = 36"  Rlumena [(rapapa [ ®oTO [ coLapsADA

@w, of 477~ TUBO SALIDA B=2-2" Kumra Citapapa [ roTO [ ] COLAPSADA
8- CUNETA I BUENA CImaa  [dnoDRexa [ otrROS
9-ZONA INUNDABLE %G Cino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Mo -'D«egq,ff\«a Dl iS .
1 13

{1 pPunto atta [ punto bajo [J en pendiente [ parr. S;eilada [ 1parr. pesada
- ESTRUCTURA
7[)\0\".{“0‘ 5- b2 E
Sy rane
(___. FLUYE HACIA
i S_Ev
5028
FOTO NO. 1D0-SIGE
FOTO NO.
S— _ FOTONO. __
PARA TUBOS
RECOMENDACION: [_] ACCION INMEDIATA [} ACCION INTERMEDIA E’LARGO PLAZG

<] PRIMERA VISITA ] LIMPIEZA, DESTAPAR

-sEREGUIERE-SEGUNDAVISITA

1] SEGUNDA VISITA

Largh... olexes. Esudie. Aot “<5ema (ID!U\“M e mesfor Capacidzd,




. CSA

t:sam Architects and

Engineers, LLP

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIRIO-SAN IUAN

FECHA: 21 JULIO 2009 Hola 28  pE _9

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA IR.

(wl\i - ?:f:)

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO
1 15D 5- O28
SECTOR OCEAN PARK
CALLE/UBICACION: 1. Calle Secromo & Hclecerv!
TiPO ESTRUCF URA  [Jcursnier [KcarcHeasiv [IMH [Jnw []crOSSINLET L] COMBINADO CloTros
Ag o Ve ] Simple ] 1/4 [} sanitario/ Pluvial
Boobie [l [ Pluvialy Sanitario
U rripte ] compieto
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ("] p. TAPADA B Lmpia [d7apapa  [Inoeaste/rota  [No NIvELADO
2-ESTRUCTURA  []p. TAPADA X umeia ClTapapa [ roto [ mo NrveELADD
3- ESCALERAS (] suena Cmaa  [no Existe/ ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1) &= [[] ume1a Cl7apaba [ roto [] cosapsapa
5-TUBO (ENTRADA2) @ = [[] LimpIA Llvaraos [ roto O coLapsapa
6-TUBO (ENTRADA3) @=_ ] mpra Cl7apapa [ roTo [ colapsapa
7-TUBO SALIDA B=Mveo [ 1mpa Cltapapa [ roTo [ coLapsapa
8- CUNETA ] BUENA [dmaa  [Ino pRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE st Ino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

No  Dreoita ’Dmk\ema‘s

\—\C-u.{ Wl o i 6 wley: ?Ara \& ‘aql e e \e (el (v
] punto alto Nﬁunto bajo [ En pendients []Parr. Sellada |1 Parr. pesada
_ ESTRUCTURA
= 5- 023
- Hvteo - FLUYE HACIA
S-e2}
qU D =) \Z’@ s- 023
5028 _
- FOTO NO. {C0-5159
0 FOTO NO.
S— ©02% FOTONO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: [ ] ACCION INMEDIATA [ accton INTERMEDIA [XLarGo LAz

5] PRIMERA VISTTA

[ LMpiEZA, DESTAPAR

CE PI:I'\I T=RE SEGH

IMEY STCTA
£=

| =)

N A“IA-J&IH

[ ] SEGUNDA VISITA

Larna,a Plazo: €sludso H-H. Muoewe Sesiena

?low?o'_f_% e g C":MC’-U«M




6’ _CSA PROVECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
sdowi Architects and Engineers, LLP FECHA: 21JULI02009 oa 2% be 31

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA iR
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. BARRIO
1 J5D 5 o249

SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Thed. Calle  Sexvan® Mcleary

TIPO ESTRUCTURA  [[lcurp neT [ CATCH BASIN Bimn Cluw [ cross INLET [ cOMBINADO loTras
Bd'simple (4 (] sanitarie/ Pluvial
[ poble 12 ] pluvialf Sanitaric
Tl viple [l completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [ p. TAPADA B Limpa [7apapa ] NO EXISTE/ ROTA ] NO NIVELADO
2-ESTRUCTURA  [XIp. TAPADA ] LiMPIA [Jrapapa [ roTO [ NO NIVELADG
3- ESCALERAS 1 BUENA Cimaa  L1noEXISTE/ROTA
4-TUBO {ENTRADA 1) ©@=2-I ST (Succ) QD rasaon [ ROTO ] coLapsaDA
5-TUBO (ENTRADA2) $=__ [ LimpIA [Jtapapa [l ROTO ] coLapsaDa
7 6- TUBO (ENTRADA3) $=___ CJ umpia Clyapana [ roTO 1 cOLAPSADA
(i -3} 7- TUBO SALIDA B==218" [lumema []vapapa [ ROTO ] coLapsADA
8- CUNETA K BUENA [Imaa  [1noDRENA [Jotros
9-7Z0NA INUNDABLE s Cro

SESCRIPCION DEL PROBLEMA: “Tiene  un. Beto..08 cedimenio, pero.Se. Y&
el . - 1 f 1
_gonci enGalo hien,

1 punto atto [} punto bajo ] €n pendiente [ parr. Sellada [_] Parr, pesada
ESTRUCTURA
S- O‘Z-S]
FLUYE HACIA
5- 2T
foToNO. (003154
FOTO NO.
g- 029 FOTONO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: IXCACCION INMEDIATA 1 ACCION INTERMEDIA [SfLARGO PLAZO
,,,,, X PRIMERA VISITA [A'IIMPIEZAIDESTAPAR
GE-REQUIERE-SEGUNDA VISITA .
[ SEGUNDA VISITA

Lavep. Vlaze: Taluddo i ue e, stsiema, ’?\uul& By ey Gepecsdd)




0 PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
. CSA

I voitacta and Engineers, LLP  ppepa; 21 JULIQ 2009 HOJA 30 pE_39
BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA IR.
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. {BARRIO
1 J5D - oRq8
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Calle Soldado Serrano._ (€eiire.  Calles  Cacquz § Holea )
T W4
TIPOESTRUCTURA  [Jcurs kT [Jcatcieasin BI'mu [ Jnw [l cross IMET [ ] cOMBNADG Cl oTros
[ simple Y2 [ sanitariof Pluvial
[ Doble Y (] pruvialf Sanitario
L—__| Triple D Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [1p. TAPADA B LA [ 17apapa  [CINoExISTE/ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA E’P TAPADA (] Limpia [rapapa [ roto L] no NrveLADO
3- ESCALERAS (] BUENA Clmara [ wo easte/ rota
4-TUBO (ENTRADA 1) &= 218" Siwp (Sucey) [dmaeaa [ romo [_] coLapsapa
5- TUBO (ENTRADA 2) @ = [Temera [dmarapa [ roto [ coLapsana
6- TUBO (ENTRADA3} (= [T mera (Jtarapa [ roto [CJcoLapsapa
(g ~32) 7- TUBO SALIDA P= 248" Hump@ Clrarapa 1 roTo {7 coLapsapa
8- CUNETA X BuEnA COdmaa  [CIno brena [Jotros
9-ZONA INUNDABLE b st [no
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:  Se ve Loncipnands bien . Ticae d\f)\o de Aqaa,

Y basura  acamalads, Se  vecomienda \\m")u’?a.t

L] punto alto ‘ [ bunto bajo ["]En pendiente [ parr. seffaga [ Parr. pesada
P ESTRUCTURA
— -9 OB
L1
. £ Yy &
2-18 2-1g

. FLUYE HACIA
E _""% s- _©29
% FOTONO. 100-5153

FOTO NO.
S— 0296 FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: (] ACCION INMEDIATA [ ACCION INTERMEDIA D1arGo pLazo
X pRIMERA VISITA KT 1 IMPIEZA, DESTAFAR
[1sEREQ
[ ] SEGUNDA VISITA

Largb 9[&3&—1 ES*U—&-&O “’H’\. N wevo Sfl:s‘brr\CL “?\\N{&f Ab Wmf""'/ WQM.




$ .CS A PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
eam Architects and Engineers, LLP  FECHA: 21 JULIO 2009 Hola 30 - DE_H9

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGION | CUADRICULA [ ESTRUCTURANO. |BARRIO
1 15D S-onn 4 5-03)

SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Ty, Calle Sevvand A Heleary
t

TIPO ESTRUCTURA  [JcurB INLET  [] CATCH BASIN Pmp Thiw [ cross INLET [ comBINADO [lotros
[ simple IEP! [ sanitariof Pluvial
DYboble (Y [ piuvial/ Sanitario
[riple [T completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [ p. TAPADA ] LimpiA [Jrapapa [ NO EXISTE / ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA  [1p. TAPADA X umpia Clrasaoa [ roTO [ NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA Clmaa  [1NO EXISTE/ ROTA
(. ~3S) 4-TUBO (ENTRADA 1) o=12" LIMPIA [1rapapa [ roTO ] COLAPSADA
5-TUBO [ENTRADA2) $#=_ [ LMeIA Cltapaba [ roTO [ coLapsapA
6- TUBO (ENTRADA3) @ = 2-3c &K LiMPIA C37apapa L] ROTQ 4, 5, {1 coLapsaDA
(i ~4) 7- TUBO SALIDA B=2.30" [Xmpia [ apaDA G SR M couapsapa
8- CUNETA J BUENA [Jmaa  [INO DRENA [JoTros
9-Z0ONA INUNDABLE . st Cno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: o -ngp.dcx Dredemes

P P ¥ PN P P Y T s = dends S CanocrO
Toben.. Sontharst e O e Lapeal :

[ Pusto alto 1 punto bais [ En pendiente [ pan. sellada [1parr. pesada
ESTRUCTURA
5.030 3 02|
FLUYE HACIA
SO | 5. o2%

FOTO NO. {00 ~Siste
FOTO NO. ite-315%

S— FOTO NO. Wo-SISe
PARA TUBOS
RECOMENDACION: [} ACCION INMEDIATA [ ] ACCION INTERMEDIA PdiarGo pLAZO
Bef PRIMERA VISTTA [ ] LIMPIEZA, DESTAPAR
) [ e REQUIERE SEGUNDA VISITA
1 SEGLINDA VISITA

Laree Qazs.i. Estudio R Nuewn.. Sislemns ?qu‘iiﬂﬂ e M. mz-,}wu:s@«@.




0 O: | U
CSA PROYECTO: ESTUDRIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

cotas” Architects and Engineers, LLP FECHA: 21 JULIO 2009 HOJA 32 DE _39
BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. {BARRIO
1 5D S- 2.
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: CalleSoldado Serrano  €5.@.  Meloard
¥ 1
TIPO ESTRUCTURA ] CURB INLET Klcarcneasin [Imi [Jaw [DcrossineT [ coMBINADO [1omros
‘-l- ,(0 X 2} fa MSHT!DIE [11/4 [ sanitario/ Pluvial
[ poble (12 (1 Pruvialf Sanitario
D Triple |:| Completo )
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA (1. TapaDA X LimpIA Ldrapapa  [Inoeaste/rota Ino NvELADO
2- ESTRUCTURA E/p. TAPADA (] Limpra [drapana [ roTo ] No NIVELADO
3- ESCALERAS [l Buena - Owmaa  [Ono existe/ roTa
4-TUBO (ENTRADA 1) ¢ = (7 Limpra Clvapapa [ roto [l coLapsana
5-TUBO (ENTRADA2) @=_ (1 umpIA Clzaraba [ roTo [l coLapsapa
6-TUBO (ENTRADA3) @#=_ [ umpia [drapaca [ roto [ cotapsapa
(n-\\! -23) 7- TUBQ SALIDA P=i24 X Lmp1a Clvarapa [ roto [ coLapsapa
8- CUNETA X Buena [Omata  [Ino pRena _]oTros
9-ZONA INUNDABLE sI o)

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:  Estvueture Y“ecn,uwo dag & himpera, oo
L} N T

diene oo Loncnamants.,

[ punto alta {1 punto bajo En pendiente [ parr. sellada L] Parr. pesada
" ESTRUCTURA
ﬂ } ! [ l 30 S5-888 o3z
& © FLUYE HACIA
SEEI A } ; s
60D 2~ —Z
%/ - ,-. FOTO NO. {CD-5iS3~
5 20 FOTO NO.
S— 032 2 o FOTO NO.
Tdossy e 22 ?‘“SQ"‘
PARA_ TUBOS I e dlodn de ke bstchara 032
RECOMENDACION: ] accion mmEDIATA [ 1 ACCION INTERMEDIA BiArRGO PLAZO
I PRIMERA VISTTA BACTMPIEZR) DESTAPAR '

[] SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

[ ] SEGUNDA VISITA

hacgp... Qleze:. Tstudan. Wl Neow Sidema Plavial & ywedor eaterdl




sz CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
3. Architects and Engineers, LLP  FECHA: 23 JULIO 2009 Hoa 33  DE _ 9

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO

1 J5d $-033
SECTOR QCEAN PARK
CALLE f UBICACION: Int. Calle Soldado Serrano y Calle Mcleary
TIPO ESTRUCTURA  [[lcursINLET [ 1 CATCH BASIN Cmr [rw [1crOSS INLET [[] coMBINADO [ oTros
" ]simple 4 1| Sanitariof Pluvial
] poble [l [ piuvial/ Sanitario
T rriple [ completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA 1 p. TAPADA O umpia [Jtaaoa [ InOBasTE/ROTA  L1NO NIVELADO
3. ESTRUCTURA [P, TAPADA 1 LMpIa [1vapapa [ roOTO [ NO NIVELADO
3. ESCALERAS ] BuEnA Clwaa  L1nO BXSTE/ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1) @=_ _ [ LMPIA Clvaeapa [ roOTO [] cOLAPSADA
5-TUBO (ENTRADA2) @=___ ] umpra Clvapapa [ roTO 7] coLAPSADA
6- TURO (ENTRADA3) @=___ [ ume1a Clapapa [ roto [ coLAPSADA
7- TUBO SALIDA B=__ EREY [3vapapa [ roOTO [ coiapsaDA
8- CUNETA [Jsucta [ BUENA [Imaa [ INODRENA [ oTrOS
9-ZONA INUNDABLE st Cno
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Sanitario
1 punto atto 1 punto bajo 7} En pendiente [ parr. Sellada [ parr. pesada
ESTRUCTURA
S_
FLUYE HACIA
S s
FOTO NO.
FOTO NO.
S FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: ["1 ACCION INMEDIATA ] ACCION INTERMEDIA [] tARGO PLAZO
PRIMERA VISITA [ LIMPIEZA, DESTAPAR
[ 1 sE REQUIFRE SEGUNDA VISITA

"] SEGUNDA VISITA




. CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
2L Rechitacts and Engineers, LLP  FECHA: 21 JULIO 2009 HoiA 34 pE _39

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.

DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO, {BARRID

1 i5D S- Cay

SECTOR OCEAN PARK

CALLE / UBICACION: _ Tu}.  Calle Soldado Serranc Cal\e Hglee;rug

TIPO ESTRUCTURA  [Jcuraneer [JeatcHeasiv [XmH [Juw [lcross INET [ COMBINADO [Jotros
] Simple [EV 7] Sanitario/ Pluvial
[ poble (2 [ piuvialy Sanitario
E[ Tripte |:] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA []p. TAPADA E]'LIMPIA OO7apapa  [CInoexisTE/rOTA  [1NO NIVELADO
2-ESTRUCTURA  [Jp, TarADA [ Limpra [l7apapa [ roto [ no NIVELADO
3- ESCALERAS [ BuEsa , CImaa [ no ExIsTE/ ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1) @ = 48 PP [1tapaa [ roTo [ corapsapa
5-TUBO (ENTRADA2) = [ Livpra [Jrapapa [ roTo [ coLapsapa
6-TUBO (ENTRADA3) (= [ LsMpra [Tvapapa [ roto [ corapsana
7- TUBO SALIDA ¢=48 ]XI}LIMPIA Elrapapa [ roto [] corapsapa
8- CUNETA I"] BUENA Omaa  CINo brRena [orros
9-ZONA INUNDABLE (a1 [Ino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:  No  Dresent®  roklemas
" 1

MOS8 @ntentim. Congcoiln  Con. ohas estvuctuyas o {2 Tnlgcecoc,

[ punto aito [T punto bajo = pendiente { "] Parr, Sellada [ pare., pesada
- ESTRUCTURA
[C L 6“ i __!3_5 A S-Gab Q2
Ps]
BRI + L FLUYE HACIA
% | U ! ‘.
43" % Seymns FOTO NO. 1e0-Slos
- T FOTONO. _ion = Stlels
S— _ ' FOTO NO. 00-Stét
PARA TUBOS
RECOMENDACION: [ ] ACCION INMEDIATA [ ] ACCION INTERMEDIA B1arGo pLAZO
PRIMERA VISITA [ ] LIMPIEZA, DESTAPAR

[ ] SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

[] sEGUNDA VISITA

Lar%n flezo: ttulee .t Nusve sideme ?\wﬁ;ﬂ e el Cofecidb)




4. CSA

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

8-ii Architects and Engineers, LLP FECHA: ____ 21JULIO 2009 _ Hom 35 pE_ 71
BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. BARRIQ
1 J5D 5- G35
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: ‘T, _Calle Soldado Servano Meleary
7 L]

TIPO ESTRUCTURA  [[] CURB INELET (Xf catcrBasiv Clm [nw [crossmier [ COMBINADO 1 oTroS
' (5“ ® q‘ Simple (R [l sanitario/ Pluvial
[ poble T [ pluvialy Sanitario
D Triple D Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA 1 p. TAPADA LIMPIA [Jtapapa  [1NO EXISTE / ROTA [} NO NIVELADG
2- ESTRUCTURA  [C]p. TAPADA LIMPIA [J7apapa L1 ROTO [[] No NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA [Jmaa  [1NOEXISTE/ROTA
wny ~22  4-TUBO (ENTRADA 1) 9= 12" 15T LIMPIA [ltapapa [ roTO [1COLAPSADA
5-TUBO (ENTRADA 2) (= 1% ppi% X Lmpra [(J7aeapa {1 ROTO ] coLAPSADA
6- TUBO (ENTRADA3) @=___ ] 11mMPiA [vapapa [ roTo [ coLAPSADA
ww -S4t 7- TUBO SALIDA ¢ = 18" LIMPIA [Cltarapa [ rOTO [ coLAPSADA
8- CUNETA ] BUENA [Imaa  [INODRENA CloTroS
9-ZONA INUNDABLE Ost [(no

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:  No Dyeseilz mablerds
\ \

Vivocr Codctar it o o Sencal.

[ punto alte [ punto bajo .’R/En pendiente [ parr. seliada ] parr. pesada
j ESTRUCTURA
S.gas O3F
- FLUYE HACIA
! ..
. DR
' P ¢ FOTO NO. 1€0-51%i
N Sgbggg FOTO NO. _gon -5t
S— : FOTO NO.
PARA TUBOS A
RECOMENDACION: [} ACCION INMEDIATA [ ACCION INTERMEDIA P TARGO PLAZO
B¢ PRIMERA VISITA [_] LIMPiEZA, DESTAPAR
] SE REQUIERE SEGUNDA VISITA
| SEGUNDA VISITA

Lﬂf’aq... Vige: AN R INTU | RS ariAe e fi?mu[d IR e%&c&,{),




% CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
csnems Architects and Engineers, LLP FECHA: 21 JULIO 2009 HOlA B pe 49

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIO
' 1 J5D 5- o35B

SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION:  T,+. Calle Soldade Serrano & (alic Melen,y

TIPOESTRUCTURA  [Jcurs INLET  [XJ'catcH BASIN  [IMH [ JHw []cROSSINLET  [L] COMBINADO Corros
2.4 * M- X simple IEP! [ sanitariof Piuvial
[ poble (112 [ Piuvial/ Sanitario
f:] Triple 1 Compieto
CONBDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [T p. TAPADA X Lmpra - Otaraoa  Cnowpaste/rota o NIvELADO
2- ESTRUCTURA  Bd’p. TAPADA (] Limpra Cltapaa [ roTO L] wo nrveLabo
3- ESCALERAS ] BUENA Cmas  B¥'no BasTe/ ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1) (3= ] Lmera Citapapa [ roTo ] coLapsaba
5-TUBO (ENTRADA2) f=_ [ LimpIA Llrapapa [ roTo [ coLapsaDA
6-TUBO (ENTRADA3) (= {1 LivpIA Clrapapa [ roto [_icoLapsapa
G‘n\i -i9) 7-TUBO SALIDA G= 2"  [Jumea P Kltarapa [ roto [T cotapsapa
8- CUNETA g@UEl\IA Clmaa - [CIno orena (7 oTrOS
9-ZONA INUNDABLE st Clno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Se e fuvxuomnclb adocvedomarty,  Glachure

vt v pece. de. Sedimernites | armuledoSe. S e comiend lermpieas,
[ punto atte E Punto bajo i Ien pendiente ] Parr. Sellada [ parr. pesada
ESTRUCTURA
,y}. (Z" S~E85 0358

: FLUYE HACIA
M w 5- &35

;_; FOTO NO. (00-31LT

il

FOTO NG,
S o356 FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: P accion nMEDIATA [ ] ACCION INTERMEDIA Pdiarco pLazo
PX] PRIMERA VISITA PLLIMPIEZANDESTAPAR
[] SE REQUIERE SEGUNDA VISITA
|_] SEGUNDA VISIYA

oy llae, Teteda Iod. Ve Soloe Povial i vy Cajecidd




YECTO: ESTUD DACIONES N
*} CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN

s

cwsiwi Architects and Engineers, LLP FECHA: 23 JULIO 2009 woia 33+ pe _F9

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

1 15d §S-035C
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Calle Soldado Serranc
|
TiPO ESTRUCTURA [ JcurBINLET [ JCATCH BASIN BImH [Jnw L] CROSS INLET ] coMBINADO [ oTROS
[ simple 114 1 sanitariof Phevial
[ poble L1tz [ pluvial/ Sanitario
[ Tripte ] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA/@ [ 1. TAPADA Clumpia [tapapa L] NO EXISTE/RCTA ] NO NIVELADO
2-ESTRUCTURA [ 7. TAPADA [ mpra [ltapapa [ ROTO [ NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [Mmaa [ NOEXISTE/ROTA
4-TUBO (ENTRADA L) @=_ [ LiMeIA Olaeana ] roTO ] coLAPSADA
5-TUBO (ENTRADA2) @=___ [ Lmve1a [rarapa  [] rROTO [ coLapsADA
6- TUBO {(ENTRADA3) @ = ] LiMpIA [dtarapa [ rOTO ] cotAPSADA
7- TUBO SALIDA ¢ = [ Lvpia Claeapa [ rROTO [] coLAPSADA
8- CUNETA [ sucia (7 BuENA [ Imaa  LINODRENA CJorros
9-ZONA INUNDABLE _ Ost CIno
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No se pudo abrir
ot MIE

Nota: Parrtanueva, menciona que es de PRASA, Loniceiv  |o st Cagma oy ol

[ purtto alto 1 punto bajo 1 En pendiente [l par, Sellada L1 Parr. pesada
j ESTRUCTURA

S- 03SC
FLUYE HACIA

SN | I s

FOTO NO. 100-5251

FOTO NO.
S— FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: JXYACCION INMEDIATA ] ACCION INTERMEDIA [ LARGO PLAZO

¥ PRIMERA VISITA B MpEZACBESTAPAR Y “Tepres

,@E&REOUIERE SEGUINDA VISITA

] SEGUNDA VISITA

.!Jraa ol yemoyes 6 Staha  fark ety insproCimey Bt wleirfor ?wﬁar
PN Sob Uwe  ygousrdacis ' !




e.o CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO-SAN JUAN
el Architects and Engincers, LLP FECHA: 21JULI02009 HolA 38 DpE _F¥§

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTCR CORREA IR,
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO
1 J5D 5- cale

SECTOR OCEAN PARK
CALLE /UBICACION:  Xwt, Calle Soldado Serrane o calle Meleery

TIPO ESTRUCTURA  [JcurBINLET [ ] CATCH BASIN E/MH uw CJcross ner  [7] comsINADO [(oTros
B Simple Cli/4 [ sanitariof Pluvial
[ boble G2 - Pluvialf Sanitario
D Triple D Completn
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [ 1P. TAPADA B impia [(Jrapapa . InoExasTE/rOTA L] NO NIVELADO
2-ESTRUCTURA  [3%. TapapA Clivpia [Trapaca [ roto (] NO NIVELADO
3- ESCALERAS Cleusna Omaa  CINo ExisTe/ ROTA
(o ~¢0) 4.TUBO (ENTRADAT) B= 18" [Timwm 2&maeaoa [ roto [ cotapsapa
5-TUBO (ENTRADA2) (= [ [d1araca [ roto O coLapsana
6-TUBO (ENTRADA3) @=__ (] LImpra {Jvapapa [ roto (] coLapsaDA
(o _foa) 7- TUBO SALIDA @=2-3¢" [umena P XiTarapa [T roto [ coLapsapa
8- CUNETA ﬂ BUENA COlmaa  [dnoprena [(JotRos
9-ZONA INUNDABLE Kt Cno
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tene N *poco do basura. 'Zeqm‘—.a_
\impleea.
[T Punto afto L] punto bajo [ En pendiente [ Par. setiada L1 Parr. pesada

ESTRUCTURA

E T—Z‘%"" 5825 O3(
N

g <18 FLUYE HACIA
M | 5 ©3e- oy

7 ! _
L/j‘ 2-30 FOTO NO. 100-51 59
_ FOTO NO.
S— 0;5_' FOTO NO,
PARA TUBOS
RECOMENDACION: AXTACCION INMEDIATA (! ACCION INTERMEDIA PXlarco rLazo
!Xf PRIMERA VISITA fo @MPIEZR, DESTAPAR

[ ] SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

[ ] SEGUNDA VISITA

00 _ '
Larcauo Vew: tledoy H-d, ¥ <o P I pregpr capodel]




& ' OYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SA U
Q%;{. CSA PROYE TUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

o ! . .
2.iu Architects and Engineers, LLE  EFECHA: 23 JULIO 2009 wola 37 be _H

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
SISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURANO. |BARRIO
1 J5d 50 3L

SECTOR OCEAN PARK ]
CALLE / UBICACION: Calle Cacique =8 26V
TIPO ESTRUCTURA  [lcurs INGET [] CATCH BASIN MH [nw [ CROSS INLET ] coMBINADO [l otros
Bfsimple Clya {7] sanitariof Pluviai
[ pobye [z ] pluvialf Saritaric
Tl ripte {1 completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [1p. TAPADA E{IMPIA [j7apapa  [1NO BXISTE / ROTA [} NO NIVELADO
2-ESTRUCTURA [ p. TAPADA B Limpia Clvapapa [ rOTO [ NO NIVELADO
3- ESCALERAS . BTeuEnA Clwaa LI NOEXISTE/ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1} 0= 2k Rdumeia [(l7apapa [ roOTO [ cotapsabA
5.TUBO (ENTRADA2) @#=___ [ Lweia Craeapa [ ROTO [ coLapsaba
6-TUBO (ENTRADA3) @=___ ] LivPIA [Jrapapa [ ROTO ] coLAPSADA
7- TUBO SALIDA B=2" R [I1apaca [ ROTO [ cOLAPSADA
8- CUNETA Clsuca .E%UENA [Imawa  [InODRENA [l oTrOS
9-7ZONA INUNDABLE st (o

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Ne 7 rﬂSﬂvr‘r\ ‘?Mz\ﬂmqs.;
. : ,

Meeine Copene gque Calle Mc\eary  a QGch" wi St onupdan, e\ egua
ovrre, ooy, de \o Cosa 2l db a\awe, Rav. 4o 9 ornayod los N
Vimeaan \oo eallso b toviteri\es b
1 punto alto [ punto bajo 1 en pendiente [ Parr. Sellada [ parr, pesada

Dgrmboo e5Ton wn  \lsvrews, (m ?Mf\g ESTRUCTURA

CQ\\E 4(6\!‘\.0 (,\é'maé:w-cl,co Copoo 5-0 3%

de oggal‘\'of FLUYE HACIA
s- 038

FOTQ NO. LOb-32¢!

" EQTO NO.
S— FOTO NO.
- PARA TUBOCS
RECOMENDACION: [] ACCION INMEDIATA I3 Accion INTERMEDIA BATARGO PLAZO
PRIMERA VISITA ] LIMPIEZA, DESTAPAR
[ sE REQUIERE SEGUNDA VISTTA
] sEGUNDA VISTTA _
ff-’“! - ; . :
hekior o Poyavty  Capos bod a,a,LGLH'O Contre de callo st al e rﬂ;‘y@& e Vo
feeve,

Ko Qlets: Eabolio Bl




CSA - PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
=i Architects and Engineers, L FECHA: 23 JULIQ 2009 | Hola 4o  pE 39

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO
1 i5d 503Q
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Calle Caciqgue ¢ 2o02%,
TIPO ESTRUCTURA  [TcurBINLET [ ] cATCH BASIN Btn [Juw [lcrossmuer [ coMeinapo Clotros
L] Simple EYZ ] Sanitario/ Pluvial
[ poble Lz [ Pluvialy Sanitario
[ ripte . L] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA C1p. Taraba Sdtimpra [Jvapapa  [noeaste/rota N0 NIVELADG
2-ESTRUCTURA [ p. TAPADA X LtmpiA Clapana [ roTo {1 no NIvELADO
3- ESCALERAS Drsuena - Owmaa [nomaste/rota
4- TUBO (ENTRADA 1) &= (30 LimPIa [drapapa [ roTo [ coLapsapA
5-TUBO (ENTRADA2) f=_ (T iampra [Jrapapa [ roto [ 1colapsapa
6- TUBO {ENTRADA3) @ = LT Lmpia Clapapa [ roto (] cotAPsADA
7- TUBO SALIDA @= B}LIIMPIA Cl7apapa 7] roTo [l coLapsana
8- CUNETA [Jsuca [ 1BUENA L maia [T w0 pRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE (st e

DESCRIPCION DELPROBLEMA: s Dresske  Drabo\eme s
L L

Tiugne ymuches Copen (e QquH'O Calle. ynen able GITU-Q Gy

[ Punto alto 1 punto bajo [Jen pendiente (I parr, Sellada [ Parr. pesada

ESTRUCTURA
= 038

FLUYE HACIA
&I 5

CQ“’Q CCD\(iu_.
A_g : FOTO NO. 106-525%

FOTO NO.
5T FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: [ ] ACCION INMEDTATA P ACCION INTERMEDIA E( LARGO PLAZO
PRIMERA VISITA [T UIMPIEZA, DESTAPAR
B SE REQUIERE SEGUNDA VISITA
I T SFGUNDA VISITA

Accin m‘em—-é&ms Romoee. At Cof= CQL..;%@M-J&,

Mreo Vlegs:  Estuda -




& CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
ces Architects and Engineers, LLP FECHA: 23 JULIQ 2009 HOJA ki e 39

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA IR.
DISTRITO/REGICN § CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO

1 I5d S-039
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Int Calle Cacique y Calle Tapia .
TIPO ESTRUCTURA [ Jcums INteT [ CATCH BASIN I_ZG#H [rw [cross INLET 1 coMBINADO [l otrRoS
[ simpie Clya [ sanitario/ Fluvial
[} poble 12 ] piuvialf Sanitario
D Triple D Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA 1 p. TAPADA [ Lmpia [J1apapA [ NO EXISTE / ROTA [T NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA  [1p, TAPADA [ LimpIA [J7apapa [ roTO ] o NIVELADO
3- ESCALERAS ' [l BUENA Cmaa  []NO EXISTE/ ROTA
4-TUBO (ENTRADAL) ©= _ [ umpia Cltapapa [ rROTO " [Jcotapsapa
5-TUBQ (ENTRADA 2} @=___ [} umpra C7apapa [ roTO ] coLapsapa
6- TUBO (ENTRADA3) @=___ [ umpia Oltapapa [ roOTO ] coLapsapA
7- TUBO SALIDA B=___ [ umpLa Cltapapa L1 roTo [ coLapsADA
8- CUNETA T suca [ BUENA [Imata  CInNODRENA " Ootros
g9-ZONA INUNDABLE [Ost Cno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:  SSan ocio

[ punto alto [ punto baje {1 En pendients [} parr. Seflada [ par. pesada
ESTRUCTURA
5
: : FLUYE HACIA
§ .
FOTO NO.
FOTO NO.
S FOTO NO.
PARA TUBOS

RECOMENDACION: [ ACCION INMEDIATA [ ] ACCION INTERMEDIA [ ] LARGO PLAZO

 [7] PRIMERA VISITA [ LIMPIEZA, DESTAPAR

[ ] SE REQUIERE SEGLINDA VISITA

[} SEGUNDA VISITA




Q’* CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
e Architects and Engineers, LLP  cpcpa: 23 JULIO 2009 HolA «2. pg_ 9%

BRIGADA: JAVIER CARTAGEMA / HECTOR CORREA IR.
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO

1 J5d 5-040
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: tnt Calle Cacigue y Calle-Tapia
TIPOESTRUCTURA  [JcurBINLET [ ] CATCH BASIN J2@’ MH [Taw Clcrossner [ comBmnabo [(Jotros
] Simple ] 1/4 (] santario/ Fiuvial
] Doble [IEY) [ pluvialy sanitario
|:| Triple ]:I Completo
CONDICION EXISTENTE:
1-PARRILLA - [[]p.TaPADA ] umpia Clvapapa  [Ivoexiste/rota [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA  [p. TAPADA [] LiMpIA [Jrapapa [ roTo 1 NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ suENA [Imaa  [noeaste/rora .
4-TUBO (ENTRADA 1} @ = [T LimpIA CItapapa [ roto (] cotaPSADA
5-TUBQ (ENTRADA2) $= [ Limpra Clvapapa 1 roTo [ 1 coLapsaDA
6-TUBO (ENTRADA3) fi= ] umpIA Cltapaba [ roTo [ coLapsapa
7- TUBO SALIDA B=___ [ LmpIa Cltapapa [ roTo [ cotaprsapa
8- CUNETA [Jsucta ] BUENA Cimata  [Inoorena [Jorros

9-ZONA INUNDABLE Oast Clno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No Q\th+e -

Estee meostvredo 2~ \os '"%{Ctnos Aol MLACIPID. P no Se
encertre en ol aidio

[ punto alta [ Punto bajo (1 £n pendiente [J par. Sellada L] Parr. pesada

ESTRUCTURA

" -
- = e

u FOTO NO.
FOTO NO.

S— . : FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: [ ] ACCION INMEDIATA [ ACCION INTERMEDIA (] LARGO PLAZO
PRIMERA VISITA [ ] LIMPIEZA, DESTAPAR

I-SE-REQUIERE SEGUNDA VISITA

[ ] SEGUNDA VISITA
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Q,# CSA

* Architects and Engineers, LLP

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

FECHA

23 JUU0 2009

HOIA 4%

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.

pE 31

DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. BARRIO
1 J5d s04i
SECTOR OCEAN PARK

CALLE / UBICACION:

Int. Calle Cacique y Calle Tapia

Qrw

TlF‘O ESTRUCTURA [ ]cURB INLET _MCATCH gasiy  [ImH [nw 1CROSS INLET [} comsmapo orros
w' AN =21 [ simple L4 [ sanitario/ Pluvial
[ Doble Y] [ ] pluvialy Sanitaric
D Triple D Completa
CONDICION EXISTENTE: :
1- PARRILLA ] p. TAPADA B LIMPIA [lrapapa [ NO EXISTE/ ROTA ] NO NIVELADO
2-ESTRUCTURA  []p, TAPADA Rl umera [Otapapa L[] rOTO ] NO NIVELADD
3- ESCALERAS [ BUENA [ MALA ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1) 0= Cl Lmpia [Trapapa [ ROTO ] coLAPSADA
5-TUBO (ENTRADA 2} @=___ 1 Livpra rapapa [ roTO 1 coLapSADA
6-TUBO (ENTRADA3) B=___ [ LmpPIa O vapana [ roTO [ coLAPSADA
-24)7- TUBO SALIDA ¢=12' K umen [Jtapapa L1 RoTO [ cotapsapa
8- CUNETA [ sucia X BUENA [Imaa  [InO DRENA CloTros
9-ZONA INUNDABLE X s1 Mo

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Mo Presaurte. brob\emes
| 1

D parr, pesada

1 punto alto [ punto baje [XT en pendiente [Clpar. Sgllada
——‘ ESTRUCTURA
S-04
FLUYE HACIA
s- CHGD
FOTO NO. [08-5250
FOTO NO.
5— _odl. FOTO NO.
. PARA TUBOS
RECOMENDACION: ] ACCION INMEDIATA [} AccTON INTERMEDIA B 1 ARGO PLAZO
PRIMERA VISITA [} LIMPIEZA, DESTAPAR
] SE REQUIERE SEGUNDA VISITA
[} SEGUNDA VISITA '
i Lﬂrﬂrz:. w\aqga Calle....0oC1qut-...05 \¢ un wes S tounds, Aequee aludic H-H

j Dz Sostoma ’D\u\ncd




Q’fb CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
atas Architects and Engineers, LB rpopa: 23 JULIO 2009 HOIA 44 pE 4

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA IR.

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5d S-0 Mz
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Int. Calle Cacique y-Calle Tapia
TIPO ESTRUCTURA [T CURB INLET ﬂ CATCHBASIN [ |MH [Jnw [Jcrossmier [l comBmnabo [ toTtros
T I Simpla Clya [ sanitariof Pluvial
L[‘ b Ko+ [ poble Ll [7] piuviay sanlcaria
] Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA P. TAPADA IZTLIMPIA : Ctapapa  [Ino exisTE/roTA - [ NO NIVELADO
2-ESTRUCTURA  EX(b. TaraDA (1 mpra Crapapa [ roto 1 N0 NIVELADO
3- ESCALERAS [] sUENA . [waa  [InoBaste/rota
4-TUBO (ENTRADA 1) @¥= (] LMpia [CItapapa [ roTo [ coLapsaDA
5-TUBO (ENTRADAZ2) = (] e1mpra Clvapapa [ roTO ] coLapsapa
6-TUBO (ENTRADA3) ¢f=_ [T empia Cltarapa  [] roTO [IcoLapsaDA
C’“"* W) 7- TUBO SALIDA @#=x2" I LIMPIA [Itarapa [] roTO [ coLapsaDa
8- CUNETA Psucia ] BUENA [ maLa ] No DRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE XS Cwo

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:  VJ%  Dresende  Dreblowned
Tobr de Salide wa < ?;uzh P“fecua“rv o Cunl Se coniode,

[T punto alto [ punto baje L] En pendiente {1 parr, sellada [ Parr. pesada

_ ESTRUCTURA
= S

iz’

FLUYE HACIA
—=), ‘.
% FOTO NO.
FOTO NO.

s— o4z FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: [ ] AcCION INMEDIATA [ 1 ACCION INTERMEDIA S arGO PLAZO
PRIMERA VISITA [ LimPiEZA, DESTAPAR
] SE-REQUIERE-SEGHNPAVISTFA
[ SEGUNDA VISITA

Larﬂp Reze = Weasere. cosbudis MoH 2 dn. Mdeve seslepna Plavial.

Hextare;a a la_edecion A beaber  evisdente.




9, PROYECTO: ESTU DIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
¢$. CSA ‘

85 prchitects and Engineers, LLF  FECHA: ____ 23 JULIO 2009 HosA #s  pE 1

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA /HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. {BARRIO

1 J5d 50z
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Int. Calle Caciquey Calle Tapia
TIPO ESTRUCTURA  [1curBINLET [_]CATCH BASIN P [uw [ croSS INLET (] coMBINADO [1oTROS
L simple s [] sanitario/ Pluvial
[} Doble iz ] piuvialf Sanitario
T rriple 1 completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA L1 p. TAPADA _m’ LIMPIA [Jrapapa [] NO EXISTE [ ROTA [T] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA  [X]P. TAPADA []umpra [tapapa L1 ROTO 1 NO NIVELADO
3- ESCALERAS (] BUENA [Imaa N0 BASTE/ ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1) @ =1g"  Ddimpik “y [Orapaba [ roT0 [ coLapsapa
5-TUBO (ENTRADA 2) =3¢ B4 Limp @) Cltapapa  [] roTo 7] coLApsAPA
6- TUBO (ENTRADA3) @=___ 1 Lpra Cl7apapa [ rOTO [] coLAPSADA
7- TUBO SALIDA @G= 3" [Jumpa ® [MTaesoa [ roTO [ coLaPSADA
8- CUNETA [ sucra P4 BUENA [maa  LInO DRENA [JoTRos
9-ZONA INUNDABLE st Cino

OESCRIPCION DEL PROBLEMA: “Titns, Voasure . acumudede wq od foadlo, Roq. Simpriss.

Koy que. Nesa o NN Cupogdfomtn S Yopeden

L Yindoy ng?m Yedins,..281 Jelacacon s 2\ ple.imee. Jeeie db le ux

.

Cerete que 2 cotete a la troncad do S le encodhd ConaCLitn ©~ LS Q?h“ﬁp““‘

[ pPunto alto I} punto bajo [ &n pendiente } {1 parr. seltada [ parr. pesaca

UCTURA

Fopis % s-043

FLUYE HACIA
5-

—_—

FOTO NO. 198-32Hy
FOTO NO. 100~ 5245

S— __ - FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: (T ACCION INMEDIATA [[] ACCION INTERMEDIA T LARGO PLAZO
¥ PRIMERA VISITA W APA R !

71 5 REQUIERE SEGUNDA VISITA

] SEGUNDA VISITA

g fleie: Ehodo W, Nuew, sk ?\qufaﬁ & et capacdedd



,3‘ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
saoems Architects and Engineers, LIP  ppopa. 23 JULIO 2009 HOIA Hi DE 39

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5d S-044
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Int. Calle Cacique y Caile Tapia
TIPP E§TRU CTURA  [Joursmier X[ catcHeasiv [IMH [Jruw [lcrossmier [ 1 COMBINADG [Gotros
2 AN B simple 14 [ sanitariof Pluvial
[ ] poble (12 [ ptuvialy sanitario
D Triple O Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA K], P. TAPADA [ Lmpa [ Frapapa  [INoExste/roTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA  IXp. TAPADA [f LTMPIA Citapapa [ roTo [ w0 NIvELADO
3- ESCALERAS (] BUENA Cmaa  [LIno ExisTe f ROTA
4-TUBO (ENTRADA1) &= 18"  [Jiwpa O rapapa  [JroTO (] coLAPSADA
5-TUBO (ENTRADA2) (3= O Limpra lrapapa [ roTo [ coLaPsaDA
6-TUBO (ENTRADA3) = (] uMpia [(Jarapa [ roto [] coLAPSADA
7- TUBO SALIDA H= 8" Duwen P Mtaraoa [ romo [] coLapsaDA
8- CUNETA _JZ/SUCIA [_1BUENA I mALa [ 1 NO DRENA [1otros
9-ZONA INUNDABLE [ X st [Ino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Nhn pYeSde Dableme,  d  deonsp, Peg. vn pree Wmpres
Aoy e Sobide \o Vage " puc chbeyn o fe  S-edz, Ne 52 pedo
delevminow o L7 ebuctae- 9 conectys

[ punto alto m/Punto bajo L] &n pendients (] Parr, Sellada [ Parr. pesada
, L_,, ESTRUCTURA
F ’ S-04Y
FLUYE HACIA
( S E) > 5-
u FOTO NO. {0525
FOTO NO.
S— _ FOTONO. _
PARA TUBOS
RECOMENDACION: JX] ACCION INMEDIATA ] ACCION INTERMEDIA PLarGo pLAZO

.__,,@'?RIMERA VISITA | fMPEEZAY DESTAPAR

[ ] SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

[ ] sEGuNDA VISITA

Lﬁvgp Olezo: Tstudod H-H  Duew  Sste e flb\ueio.f) do.. mapr. Sepaceded



gg___ cs PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
Jois Architects and Engineers, LLP  FECHA: 23 JULIO 2009 oA 43 DE 19

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO
1 J5d SOUd, D
SECTCR QCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Int. Calle Cacique y Calle Tapia
TIPO ESTRUCTURA  [JcurB INET  [] CATCH BASIN Bt Onw [l cross mier [ comBInADD Totros
(] simple (14 [ sasitariof Pluvial
[ Doble i [ pluvialf Sanikario
[ Triple 1 completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [P, FaPADA (IMPLA [Jtapapa  [JnoBXisTE/ROTA  []NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA B, TAPADA [J LimpIA [tapapa [ rRoTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA Cluaa  PAINOEXISTE/ROTA
4-TUBO (ENTRADA1) ©=1%"  [JumMpia Kraeaoa [ roTO [ cotapsADA
5- TUBO (ENTRADA2) @=___ [ umpia (Irapapa 1 roTO (] coLapsapa
6-TUBO {(ENTRADA3) @=__ [ umpia COtapapa [ rOTO 1 coLaPsADA
7-TUBO SALIDA ¢=18"  [duwea Bdfaeaa [ roTO [ coLapsADA
8- CUNETA [ sucia [/BUENA Cmaa  [lnoorena Clotros
9.7Z0NA INUNDABLE 8 st Cino :

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: ToFudue Newe . Sodimaciss. Pogiinee
bl 0 RAE2E ‘

&l‘ﬂ' CQC'LEEM-@: 25 ‘& e, ba:ia 2wn L qree.

l:l Punta alto lj Punta bajo D En pendiente [jl Parr, Sellada D Pait. pesada

ESTRUCTURA
-0 4B

FLUYE HACIA
s 43

FOTO NO. 100—‘325‘8

FOTO NO.
S— FOTONO.
PARA TUBGS
RECOMENDACION: K AccioN INMEDTATA [ ACCIOR INTERMEDIA _ TLARGO PLAZO

PRIMERA VISITA PIEZAXDESTAPAR)

Tl oE-REQUIERESEGUNDAMISTIA e —————

[ | SEGUNDA VISITA

Mrg: flezeo: Comdo P, Nuew . Sastems *E)\'M?u.i} do e Capacided.,



%o:: CSA _ PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
el Architects and Engineers, LLP  [rcpin; 23 JULIO 2009 HoA 49 pE A1

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA IR,
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO

1 J5d 5-0 &
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Int. Calle Cacique y Calle Tapia-
TIPOESTRUCTURA  [GcurstveeT  [] caTcH BASIN Bf MH [ Jxw [JcrossINLET  [_] COMBINADO [l oTrROS
| Simpie (14 ] Sanitario/ Pluvial
[ Coble (Y [ Pluvialy sznitario
] Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA . [T]p. TaPADA IdTimpia Cdrapapa  [CInosastesrota [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA  [Xlp. TAPADA (] 1A (1tapapa [ roto [ ] no NIveLADO
3- ESCALERAS [T BUENA - Owas [ ]noBaste/rota
4-TUBO (ENTRADA 1} @ = 3¢’ X LivrIa Cdvaeaoa  [7] roTo [ cotapsapa
5-TUBO (ENTRADA2) = 2  wpa PdTaraba [ roTO [ coLapsaba
6- TUBO (ENTRADA3) @=_ [ ] LiMpia [raraba ] rovo [ coLapsapa
7- TUBO SALIDA @=3 (X LvPIA Clrapaca [ roto [] coLapsapa
8- CUNETA [ sucta [3] BuENA Clmaa  Llwo DRena [ otros
9-ZONA INUNDABLE K'st (o
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Mo ovoserte Dinblomes.
\ i

Nb <o *?ucﬂ.s prevecy Ao donde Rezeecke fulpe 12",

[ Punto alto [ Punto bajo [ En pendierite [lpar. ellada  [_] Parr. pesada

o ESTRUCTURA
g o\ SN
& a Ccowlu{ FLUYE HACIA

S-

FoTo No. _100-5252
FOTONO. _100-57 5y

=

S— _oMS db FOTONO.
PARA TUBOS preteae $oy
dd geoqe gire eske by 'Pn\}-"nd’_o.
RECOMENDACION: M ACCION INMEDIATA [_] ACCION INTERMEDIA DX Larco pLAZO
PRIMERA VISITA X LIMPIEZA, DESTAPAR (T ubp 42 )

E! SE DFQl IERE SEGLINDA. VISTFA

‘[ ] SEGUNDA VISITA

l‘\ﬂ\“{;):) “B-?:O Ludio H~H. Vuoyp  cis®me "Fipvgmi (9_@ M{ Gj,?aacéqﬂ
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48 CSA

Y./ Architects and Engineers, LLP FECHA: 23 JULIO 2009 HolA 46 pE 34

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA IR.
[DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO -

l 1 15d S-0ufie
\SECTOR OCEAN PARK
lL“.ALLE / UBICACION: int. Calle Cacique y Calle Tapia
|
TIPO ESTRUCTURA  [] cuURB INLET [XcaTcH BASIN CImn Cuw []cross INET ] COMBINADO [Jovros
Wt [ simpe (14 [] sanitario/ Piuviaf
E’Doble [EYZ] 1 Piuvial Sanitario
]j Triple D Compieto
CONDICION EXISTENTE: _
1- PARRILLA [l p. TAPADA [X] cvpia [Jrapapa  []NO EXISTE/ ROTA ] nO NIVELADO
2- ESTRUCTURA  [[]p. TAPADA 5 Linp1A Cltapaoa [ roTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [} BUENA [lmaa  DXINO BXISTE/ROTA
A-TUBO (ENTRADA 1) @=_ _ I LIMPIA [tapapa [ rOTO [} COLAPSADA
5. TUBO (ENTRADA2) @=___ [ s-tMpIA [7apapa [ roTO 1 coLapsaDA
6- TUBO (ENTRADA3) @=___ [ umpta Clrarapa [ rOTO [ coLapsADA
7- TUBO SALIDA @ =12 T3 LIMPIA [lrapaoa [ rOTO [ coLapsaDA
8- CUNETA [ sucia @ BUENA Clmaa  [INODRENA Clotros
9-ZONA INUNDABLE st Cino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:  Ajy ovesedie  DYAbOme:
i \

.50 e preuser. GG hictove Se Contcde,
Aparende, . Sooedpret. ol SooHS

1 punto alto _&]’Punto bajo ) En pendiente ] parr. Sellada [ parr. pesada
FSTRUCTURA
B = S sod
FLUYE HACIA
1
5.

i

FOTO NO. 0B8-5252

FOTO NG.
FOTO NO.
PARA TUBGS
RECOMENDACION: ] ACCION INMEDIATA ] ACCION INTERMEDIA E/ LARGO PLAZD

PRIMERA VISITA [ LIMPIEZA, DESTAPAR

=
" TSEREQUIERE SEGINDA-VISITA

] SEGUNDA VISITA




& CcsA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
ssaaes Architects and Engineers, WP Crra. 23 JULIO 2009 HoA 3O pE 99

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITG/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. (BARRIO

1 15d 5053
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION; Int. Calle Cacique y Calle Tapia
TIPO ESTRUCTURA  [JcurRBINLET [ ] CATCH BASIN mH Taw Dlcrossmier [ comenapo [ 1otros
[ simple Oy4 ] Sanitariof Pluvial
[ ] poble 12 1 pluvialf Sanitario
D Triple D Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA £ 1p. TAPADA [ LMPIA [Jtapapa [InoexsTE/rOTA  [L]NO NIVELADG
2- ESTRUCTURA  []p. TAPADA £ Lmpia [I1apapa [ roTo L] no NIvELADO
3- ESCALERAS [T suena [ Imaa  [Iwnopastesrora
4-TUBO (ENTRADA 1} 0= CJ emeta Citapaba [ romo [_] coLapsapa
5-TUBO (ENTRADA2) ¢= [ Limpa [lvarapa [ roto [ coLapsaba
6-TUBO (ENTRADA3) @= [ LimprA Olvapaoa [ roTo ] coLapsapa
7- TUBO SALIDA Bp=__ [ LMp1A Odrapapa [ roto . O colapsapa
8- CUNETA [ sucia [Jeusna Owmaa  CIno brena [ otros
9-ZONA INUNDABLE (s1 [Ino
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 6(17) F{_al"rf‘b
[_] punto atto [ punto bajo [ En pendiente Clrar. selada  [1Parr. pesada
ESTRUCTURA

f ’ 5-0
2 FLUYE HACIA
S_

U FOTO NO.
 FOTO NO.
S FOTONO. __

PARA_TUEBCS

S

RECOMENDACION: [ ] ACCION INMEDIATA [ ACCION INTERMEDIA [} LarGo PLAZO
PRIMERA VISITA [_] LIMPIEZA, DESTAPAR

[_] SE REQUIERE SEGUNDA VISEFA

[ ] sEGUNDA VISITA




CS A ' PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
i Architects and Engineers, LLF  FECHA: 23 JULIO 2009 HolA 31 pE 41

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO

1 J5d s-0 44
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: int. Calle Cacique y Calle Tapia
TIPO ESTRUCTURA  [lcurs NLET [ _| CATCH BASIN {E/MH Cliw crossiver [ comsmiapo [JoTros
[ simple Ll ya [] sanitariof Fluvial
[ poble [EY: [ piuvial/ Sanitario
[ ripte 1 completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA C1p. TAPADA P Lampia Tl7apapa  [InOBXISTE/ROTA  LINONIVELADO
2- ESTRUCTURA [P, TAPADA C]umMpIA [Jtapapa L} ROTO [] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ' 1 BUENA [Imaa IO BXISTE/ ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1) $= % X LIMP Clrarapa [ roTo 1 coLapsapa
5. TUSO (ENTRADA2) @=___ 1 Lmp1a " [Itapapa [l roto ] coLAPSADA
6- TUBO (ENTRADA3) @=___ Ol Livpra [(Jrapapa [ ROTO [ coLAPSADA
7- TUBO SALIDA B=_2=\ W8 B e .(w! Civapana L[ roTO ] coLAPSADA
8- CUNETA Clsucta ] BuenA Tmaa  [InNODRENA ] oTrROS
9-ZONA INUNDABLE st Cno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Poquasy® 9. Race...00 Limpres
) L ]

[ punto alto 71 punto bajo ] £n pendierte [ ] parr, Sellada L] Parr. pesada

ESTRUCTURA
S-0M8

FLUYE HACIA
s- alo

FOTO NO. 180-325C
FOTO NO, {bL-5235%

S— - FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: mCCIDN INMEDIATA [ ACCION INTERMEDIA BATarGO PLAZO
(%} PRIMERA VISTTA BRKLIMPIEZA)DESTAPAR

Mee Rl:('\] JIERE SEGLINDA VISITA

| —e

[} SEGUNDA VISITA

koge. Yleze: Tatadio oy Nuew Sskme ?Lmﬁp do reuget papoonded



"4 PROYECTO: ESTUDRIO INUNDACIONES MUNICIPIO S AN
%‘{_ CSA Y 1PIO SAN IU

esnaan Architects and Engineers, LLP  rrcpn. 23 JULIO 2009 HOIA SZ  pe 31
BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA IR.
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5d s-044q |
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Int, Calle Cacique y Calle Tapia
TIPO ESTRUCTURA  [curs e PXCATCH BASIN [ ] MH Onw [crossmier [ coMBINADD [JoTros
1y ‘;(2.‘*- AL E'Slmple Ol 4 1 Sanitario/ Pluvial
) (I bobte RV {1 Piuvialy Sanitario
] Triple ) il Campleto
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [Ip. TaraDA mmm "~ [drapapa  InoEexistE/rotA [ NO NIVELADO
2-ESTRUCTURA  [Jp. TarADA B Tvera Clvapaba [ roto [ no NvELADO
3- ESCALERAS RN CImaa B no BxasTe/ roTA
4-TUBO (ENTRADA 1) O= ] umpra [Jtarapa [ roTo (] coLapsapa
5-TUBO (ENTRADA2) #i= [T umpra [Jtapapa [ roto ] coLaPsabA
6- TUBO (ENTRADA3) = [JtMpra Cltapapa [ roTo [ coLapsapa
7-TUBO SALIDA $=12" i Cltapaba [ roTo 7] coLapsADA
8- CUNETA [Tsucta JX}BXUENA CImaa [ no DRena [ otros
9-ZONA INUNDABLE M [Two

DESCRIPCION DELPROBLEMA: Mt Dyesewts ?m]o\em@ﬁ

[ punto aito EP{nto bajo [ &n pendierte [ Par. Sellada [ Pam. pesada
— ESTRUCTURA
= 5-049
2t
| )n A 53) FLUYE HACIA
' s- o4
vV - "
g FOTO NO. Iﬂd—b—z‘{{b
FOTO NO.
S—- 49 FOTO NO.
PARA TUROS
RECOMENDACION: (] AccIon mMERIATA [ ] ACCION INTERMEDIA JX’ LARGO PLAZO
_________ PRIMERA VISITA [ LIMPIEZA, DESTAPAR
[ ] SE REQUIERE SEGUNDA VISITA
[] SEGUNDA VISITA

L“-“E" Q\C‘?JD'- Solwelio {4 Muove. SisEme *‘{)luuw & YR capecidil)



¢

i Architects and Engineers, LLP  FECHA: 23 JULIO 2008

CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

noa S3 pe 31

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGION | CUADRICU LA ESTRUCTURA NO. |BARRIO '

1 15d 50U B

SECTOR OCEAN PARK

CALLE / UBICACION: Int. Calle Cacique y Calle Tapia

TIPO ESTRUCTURA  [JcurB NLET [[]CATCH BASIN Kfwn Onw O cross mLer {1 coMeINADO Jotros
[l simple e [ ] sanitariof Pluvial
] Doble Ll [ pluvialy Sanitario
[ 1 riple [} completo
CONDICION EXISTENTE: .
1- PARRILLA 1 p. TAPADA E{IMPIA []tapapA ) NO EXISTE / ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ Ip. TAPADA LIMPIA Cl7apapa [ roTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [] BUENA [ maLa [ o EXISTE / ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1) ¢=2¢"  Kumpia Oraeana [ roto [ coLapsADA
5-TUBO (ENTRADA 2} (= 2" LIMPIA Cltapapa [ roTo 1 COLAPSADA
6-TURO (ENTRADA3) = Y2 % ‘P Cltapaoa [ roTO ] COLAPSADA
7- TUBO SALIDA ¢ = 2A? Bﬁmm Cltapapa [ roTO [ coLAPSADA
8- CUNETA [ sucia DX BuENA [Jmaa  [INO DRENA ] oTROS
9-ZONA INUNDABLE st [no

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: _ N© _ preseiis Prtilemes
) LY

Aporedte. ensr.. telos.. 4o overflew de Lo 2ztruchure 405D

[ punto atta [ punto bajo [} En pendiente 1 parr. Seltada (] Parr. pesada

2

S5—

PARA_TUBOS

RECOMENDACION: {71 ACCTON INMEDIATA

S5-o50 p i e ESTRUCTURA

overilow ___J - 5-049B
3¢ P M

FLUYE HACIA
Q-
FOTO NO. L8323
overklow FOTO NO. o -5248
2! FOTO NO.

[] ACCION INTERMEDIA PRUARGO PLAZC

PRIMERA VISITA [ LIMPIEZA, DESTAPAR

) sEREQUIERE SEGUNDA VISITA

] SEGUNDA VISETA

[l Ealidis L, D, Sizkars

?lumaﬁ b YU Copoetdad.




2. CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
st Architects and Engineers, LLP  [Ecy, 23 JULIO 2009 HolA 34 pe 1
BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.

DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. iBARRIO

1 isd 5050
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Int. Calle Cacique y Calle Tapia
TIPO ESTRUCTURA [ Tcura INLET' [ ] CATCH BASIN Mm Ohw [Jcrossmier [ comemapo [JoTros
] Simple I 1/4 M Sanitario/ Pluvial
[ poble Ll L] Pluvial{ Sanitario
[ ] Triple ] completo
CONDICION EXISTENTE;
1- PARRILLA [ p. TaPADA Kl Lmpia [Jtapapa  [Inomaste/rota [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ ]p. TAPADA Xl CJtapapa [ roto . L1 no NiveLapo
3- ESCALERAS T BuEna Omaa  [Cro BasTe/ rOTA
4-TUBO (ENTRADA 1) @ = 2¢"  [Jimema Litapapa [ roTo [ coLapsana
5-TUBO (ENTRADA2) = y% P st Clrapapa [ roto ["] coLapsapa
6- TUBO (ENTRADA3) ¢ = 42" ~ T i’ " Oaeapa [ roto [ cotapsapa
7- TUBO SALIDA P=z4*  [Jumpia [1tapapa [ roTo [ coLapsapa
8- CUNETA [sucia BUENA [Imata [CIno pRENA [lotros
9-ZONA INUNDABLE [Xsi TIno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Mo PveSercte pvil\orses.  Tiene tdoc oo ova-fla g
! ) }
Gt confede ol SieMaR, '

CO vl "PG mle[o o [a “‘Tpn_c_e,ﬂ e -;-“a! r‘

[ punto alto [l punto bajo [En pendienta |1 Parr. Sellada C parr. pesada
: ESTRUCTURA
| | 5-050
t ] a4

é %‘ ! | 2‘{ FLUYE HACIA

S-

Ob 5249
5 uar-W /(A FOTO NO. )
FOTONO.
S— __ FOTO NO.
FARA TUBCS
RECOMENDACION: [] ACCION INMEDIATA 1 ACCION INTERMEDIA ] iArGo PLAZO
PRIMERA VISITA [ ] LiMPIEZA, DESTAPAR

D SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

[ ] SEGUNDA VISITA

barge Ylaze: Mwew sisleme pluved de vy capecilil el A




& CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
T chitects and Enginsers, LLP  FECHA: 23 JULIO 2009 Hoia 55 bE _ A1

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA IR.
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO

1 J5d 5-0.5 |
SECTOR " DCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Calle Cacique
TIPO ESTRUCTURA [ ] CURB INLET KCATCH gasin C1me [Juw [l CROSSINLET 1 comMBINADO [lorros
*5{——(9? b e \‘,. @’ { D Simple i [] sanitariof Pluvial
Doble Ll [ pluvialf Sanitario
D Triple |:] Completo
CONDICION EXISTENTE: .
1- PARRILLA [S¢P. TAPADA [ umpia [Jtapapa [ NO EXISTE/ ROTA [} NO NIVELADO
2-ESTRUCTURA  KAP. TAPADA [ Lrmpia Cltapapa  [d-roTO 1 NO NIVELADO
3- ESCALERAS - [} BUENA [Amara .E’NO EXISTE / ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1) O= _ ] umpia Cltapaoa [ roTO [ coLAPSADA
5-TUBO (ENTRADA2) @=_ _ [ umeia Clrapapa L1 ROTO [} COLAPSADA
6-TUBO (ENTRADA3) @#=___ [ umpia” [Ctrapaoa [ rovo ] cOLAPSADA
7- TUBO SALIDA h=___ ] Lmpia ¢ KlTapapa [ romo ] cOLAPSADA
8- CUNETA (A sucta [l BusnA Clmaa  [InoDRENA [lotros
9-ZONA INUNDABLE Kt Clno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tew Yn Poco da ég&_.rm-(—b= e . mep,\rz
x = ¥ ¥ ot

Yereco at & e Gy e Aqncel

[ punto alto ' [ punto bajo ﬁEﬂ pendiente [ parr, sellada [[] par. pesada
ESTRUCTURA
s-a5 1
oS
- - f FLUYE HACIA
S_
2 -
D51
- ; 552 FOTO NO. W -S285
FOTO NO.
S— 867 FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: mCION/I-NMEDIATA [] ACCION INTERMEDIA _ DSTLARGO PLAZO
[XTPRIMERA VISITA MriMpiEzy, DESTAPAR

(‘—])
cE REOUIERE SEGUNDA VISITA

T ot

] SEGUNDA VISITA

Lﬁf%b Ploze: tstudes H-U, Aweve £ A5 tee pluw&ﬂ R _Yradpl Cerpoei ot




‘0 . CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
catat Architects and Engineers, LLP FECHA: 21 JULIG 2009 HolA St pe 39

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5D S-S\

SECTOR OCEAN PARK

CALLE / UBICACION: alle Cacique e . 205Y

TIPOESTRUCTURA  [JcurBINLET [ ] CATCH BASIN ,@Q/MH [uw [3cross mier [ coMBINADO [1otros
L] simpie (a4 [ sanitariof Pluvial
[ Doble [y [ piuviayf Sanitario
T riple I ] completo
CONDICION EXISTENTE: i R
1- PARRILLA 1P, TAPADA ,Bj LIMPIA Crarapa  §8 no Baste / [ No NIVELADO
2-ESTRUCTURA [P TapaDa TIMPIA [Jvapapa  [] roTO ] No NIvVELADO
3- ESCALERAS BUENA : (Jmata  LINOEXISTE/ ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1} @ = _L [ Limera Cltapaba [ roTO [J cotapsana
5-TUBO {ENTRADA 2) @ = 12" (1 Lzmpra Cltapaba [ rovo [ coLAPSADA
6-TUBO (ENTRADA3) = [ tmpra Citapaba [ roTO [1coLapsapa
7-TUBO SALIDA P= ﬂ "‘"’D LIMPIA Clrapapa [ roTo {1 cotapsapa
8- CUNETA L] sucia [] BUENA [dmaa  [InoDRENA { lotrRos
9-ZONA INUNDABLE st [Ino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:  R)Q P,,eswl\-n "’Dw\o\Ofm.g.
No..aparece on Planes . dol  piunteepio

“\ope e VJZGWW‘? r—ﬁemolqmu

—

{1 Punto alto [ Punto bajo = pendients [ Parr, Seltada Ol parr. pesada

(E ﬂ FLUYE HACIA
. s

ESTRUCTURA

5- 051

bl

M FoTo No. (005267
FOTO NO, _{0~ S2gp
S— FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: e AccION INMEDIATA [_] ACCION INTERMEDIA [ 1tarGO pLAZO
PRIMERA VISITA [_] LIMPIEZA, DESTAPAR

[ SE REQUIERESEGURDA VISITA

[ 1SEGUNDA VISITA

Aecise, Tnoedidln; ?g%*}lﬁllq\v la 'l‘ﬁ,bao_ "

bargp. Ylee; Lokubio Hod. Oete Se¥me Pavied " de wadis capmeided?




> PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONE UNICIPIO SAN JUAN
%5? CSA ROYECTO ONES MUNICIPIO A

ctoon Architects and Engineers. LLE  FECHA: 23 JULIO 2009 woia 5% be 1
BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA IR,
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. BARRIC
1 Jod S-052
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Calle Cacique oL 20SY
Tii’O EvSTRUt ") UﬁA [(Jcursmier [Jeatcisasy [Jmd Clrw [Jcross NET [ COMBINADO ] otroS
26 LW2—Llo [ simple i [ sanitariof Pluvial
[ pobie e ] Pluvialf Sanitario
I:I Triple [ completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [T p. TAPADA PXiveia []tapapA [ ]NO BXISTE / ROTA 1 NG NIVELADO
2- ESTRUCTURA [l p. TAPADA X Livpia [Jtarapa [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA CImaca [Ino BASTE f ROTA
4-TUBOQ (ENTRADA L) @=__ O] LMpIa Clrapana L[} roOTO [ coLapsADA
5- TUBO (ENTRADAZ2) @=_ [ LIMPIA [dtarana [ roTO [ coLaPSADA
6- TUBO (ENTRADA 3} @=___ ] umpIA [Ivapapa [ rROTO [} coLAPSADA
~, 7- TUBO SALIDA g=12"  [Kumen [(Irapapa [ roTO [l coLapsaDA
hvw EX4 ) 8- CUNETA [Jsucta BUENA [Jmaa  LINODRENA [otras
9-ZONA INUNDABLE st CIno
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:  Jp ‘Dvueg,e,;a't pro Lloymas
\}eb(,g\?l): i&,q\,i,& dak W Gloe 25 Mok J:Q\rvﬂmo Coands  [in2re.

1 punto alto 1 punto bajo [ en pendiente (] parr. Seliada

I:I Parr, pesada

ESTRUCTURA
s-0572

FLUYE HACIA
5s- OS5\ (3

Foto no. 100-52 8%

FOTO NO.
S— . FOTO NO.
PARA TUBOS '
RECOMENDACION: [ 7] ACCION INMEDIATA [} ACCION INTERMEDIA PlarGo pLAZO

PRIMERA VISITA [_] LIMPIEZA, DESTAPAR

£ REQUIERE SEGUNDA VISITA

(1 SEGUNDA VISITA

Tavp Plaze: Esladn HoH. Nue Zslene plaviall eyl @psedal




«,. CSA PROYECTQ: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
oY s A
caaas Architects and Engineers, LLP FECHA: 23 JULIO 2009 HOJA 56 DE q_q

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO, !BARRIQ
1 I5d 505>

SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Calle Cacique
(Etce Tapia y A \wsva it
HPQESTRUCTURA - [] curs INLET jXI/ carcHeasiN [ ImH [Juw [Jcrossiier [ comemano [ loTros
D6 Le-6" [_] simple 14 1 Sanitariof Pluvial
[ poble Claz [ Pluvial/ Sanitario
1 Triple L] Compieto
CONDICION EXISTENTE: )
1- PARRILLA E{ TAPADA [ timpia [Jtapapa  [noeaste/roTa  [NO NIVELADO
2-ESTRUCTURA [P, TAPADA BeTiMrIa [(Jrapapa [ roTO [ 1o NIvELADO
3- ESCALERAS [ BuENA Omaa  XNo Baste/ roTa
4-TUBO (ENTRADA 1) &= (] tameia Cltapaba [ roTo [Jcotapsaba
5-TUBO (ENTRADA2) ¢i=_ [ impia Cl7araba [ roto [_]coLapsapa
6-TUBO (ENTRADA3) @=_ L] umpia [Itapaba [ roTo [_] coLapsaDA
7- TUBO SALIDA B=1z! E’mem [(Jtapapa [ roTo "] coLapsapa
Gmf - 7"'0 8- CUNETA & sucia " BUENA CImaa  [CINo DRenA (Jotros
9-ZONA INUNDABLE Xs1 CIno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: M)y “Pf\a&w}' ’)%HQW.C,‘
himpar. e Dol !

[ Punto alto [.] Punto baio [_] En pendiente [1Par. Sellada  [] Parr. pesada

ESTRUCTURA

= 5053
12“
FLUYE HACIA
HE) ‘ 5- 651188

% FoTo No. _|0U -S89
FOTO NO.
S— FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: PUACCION INMEDIATA [ ] ACCION INTERMEDIA [MtarGo PLAZO
X priMERA VISITA PUCVPIEZADESTAPAR
{1 SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

I ] SEGUNDA VISITA

L&f?} ?l&«%o‘s ES"\‘U&JO ‘H"‘('L. ”M’B S/f:\:)”fem& {‘Plu\tl‘c& d—? 'Wm{ey CELP@M










,0@ .CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
4%} Arohitects and Enginesrs, LLP  FECHA: ___ 22 .1ULIO 2009 woa 54 pe _H

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA IR.
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

1 J5D 5- 054
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: int. Calle Rampla del Almirante y Calle Cacique
TIPO ESTRUCTURA [l curs INLET ,Ea’ catcisasin [Ime [Juw  LJcross INLET |} COMBINADO [ otros
i ] v
20w i [ simple [ 1/4 [ sanitariof Phuvial
B Dobte Ol [] Pluvialf Sanitario
O rriple (] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA X p. TAPADA O LvPia [Jrapapa  []NO EXISTE/ ROTA _1NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [P, TAPADA Be'Limp1A [Jrapapa [ roTO 7] NO NIVELADG
3. ESCALERAS [ Buena Cmas O EASTEYROTA
4-TUBO (ENTRADA 1) ¢ =2z-v2 [MumpPA CJapaoa [ rOTO 1 coLapsADA
5- TUBO (ENTRADA2) @=___ [ timpra Cltapana [ rROTO [1 cOLAPSADA
6- TUBO (ENTRADA3) $=___ [ umpra Cltapapa [ rOTO [ coLAPSADA
¥ -227- TUBO SALIDA $=_§-v2 M uweia [vapapa  [J rOTO (] coLapsapA
8- CUNETA [ sucra []BUENA [mawa [ NO DRENA [l oTrROS
9-ZONA INUNDABLE Csr Cino
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: _|i mOi&y 7 ox) Ve el yesh 1w TreTe
Y
’?V&\O\E e e ' \
[ puntto alto )Xﬁmta haja [ En pendiente (] parr. Seliada [1parm. pesada
ESTRUCTURA
-u—' s- 057
FLUYE HACIA
|—> 5 05F
II FOTO NO. 100~5008
7 FOTCG NO.
S— FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: B[ AcCION INMEDIATA 7] ACCION INTERMEDIA Xfarco pLAZO
M PRIMERA VISITA IMPIEZA, DESTAPAR

SE-REQUIERE SEGUINDA VISITA

1 SEGUNDA VISTTA

kacye ploe: Estudli® A4, M) weve Ll ?\uuuzi’ i neor capazild




CSA PROYECTO: ESTUDRIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
&C;m:u Architects and Engineers, LLP FECHA: 223 JULIO 2009 HOIA pr DE q,ci‘

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 15D 5 08S
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Int. Calle Rampla del Almirante y Calle Cacigue
TIPO ESTRUCTURA  [Ncursmver Klcatcheasiv [IMH [Jrw [ crossINET [ COMBINADO [l oros
3 1~ [ simpie Cya [ sanitario/ Puvial
M Doble (112 [ Pluvialy sanitario
(I Triple ] Compieto
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA Eﬁ:. TAPADA [11.mvpza CIrapapa  TInoeaste/rota NG NIVELADD
2-ESTRUCTURA  [p.7apapa  XJTmeia Lltapapa [ roto 1 N0 NIVELADO
3- ESCALERAS [ ] BUENA Owmaa MR EasTEYROTA
4-TUBO (ENTRADA1) @= [ Limpra Cltapapa [ roto [ coLapsapa
5-TUBO (ENTRADA2) = [ umpra {Itapapa [ roto [1 coLaPsapa
6- TUBO (ENTRADA3) ¢i= [_1umpra [ I7apapa [ roto [ coLapsapa
v =1 7-TUBOSALIDA @=12" [7] LiMPiA Clvarapa [ roto [ coLapsapa
8- CUNETA [ sucia Ddrauena [(Imaa  [lnoprena [Jotros
9-ZONA INUNDABLE [(Hsr [CIno
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:  {)o “pvws_em‘]* ?mb\Qmas ] Mo S5 Fusla
£8Fm

d’?)\efnrbtnmf & 9k ks isjrmc\‘luvc' e Gineeds,

[ 1 punto alto (B]' Punto bajo [ En pendiente [l eare. Seliada [ Parr. pesada
- ESTRUCTURA
% s. oSS
2"
< FLUYE HACIA
— ‘.
G FOTO NO. 106-S24)
== FOTO NO.
S— ___ FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: JZG\CCION INMEDIATA [T ACCION INTERMEDIA [Mdiarco pLazo
PRIMERA VISITA X LiMPIEZA, DESTAPAR
lr:] SE REQUIERE SEGUNDA VISITA
[ ] SEGUNPA VISITA ]
Mecier Tamidia¥ Pyovrer  \o Perliz
LV

Lgr%c (gla,@: e:;jru&w H-d.  Duove y:s-{'fmo f){Puulaﬁ A nenfo CO«E«?&@:ZQ@?;




ROYECTQ: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
43, CSA P

¥ Architects and Engineers, LLP  pECHA; 221 JULIO 2009 HOJA _le} pE _ A4
BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA IR.
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURANO. BARRIO ' '
1 i5D s- 0SS
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Int. Calle Rampla del Almirante y Calle Cacique
TIPO ESTRUCTURA  [JcurBiINLET [ ] CATCH BASIN EE’MH [Juw Clcross INLET  [L]COMBINADO CloTros
[ simple L4 ] sanizariof Pluvial
[ Doble T ] Pluviaif sanitario
] Triple [_1 campleto
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [Jo.tapaa  Ximwpia Clrapaos  [Inomaste/rota  LINONIVELADO
2- ESTRUCTURA EP TAPADA 1 LMPIA [dtapapa L1 ROTO [[] MO NIVELADO
3- ESCALERAS 7] BUENA [Imaa  [INO BXISTE/ ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1) &= [ LimvpiA Clrarapa [ roTO ] COLAPSADA
5-TUBO {ENTRADA2) @=_ [ Lampra Citarapa [ roTo 1 coLAPSADA
6- TUBO (ENTRADA 3} @=___ ] Lime1a [Jtapaoa [ roTO ] coLapsapa
el =283 7-TUBO SALIDA B= 2-12 20 [ umen Q ETAPADA - {1 rom [J coLAPSADA
8- CUNETA ] suca [ BUENA [Imaa  ClnoDrEnA [ otrROS
9-ZONA INUNDABLE Ost o

Wi&f’ﬂ‘f‘f\

)

DESCRIPCION DELPROBLEMA: 118w 4o Yot o Sedimenlin. Aa
Pdio\eynas B rcece. Cowelmsy o \a. forcad,
| he . Yass.. ey Geloosn od  5-634%

[ punto alto [ punto bajo 1 en pendiente [ parr. Sellada (] pasr. pesada
— ESTRUCTURA
5- O350
ELUYE HACIA
s. 05y
FOTO NO. 100-320Y
FOTO NO.
S— _ FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: IXT ACCION INMEDIATA ] ACCION INTERMEDIA [} LARGO PLAZO
DX PRIMERA VISITA I(CIMPIEZADESTAPAR

i |
T I'SE REQUIERE SEGUNDAMISITA

"] SEGUNDA VISITA




e PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MU SAN JUA
,0,%_;, CSA A NICIPIO SAN JUAN
sacess Architects and Engineers, LLP preya: 29 JULIO 2009 HOJA &2~ DE _39

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO
1 15D - OSF
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Int. Calle Rampla del Almirante y Calle Cacique
TIPO ESTRUCTURA  [Jcur INLET [_] CATCH BASIN I:ErMH Olaw Clcrossmier [ coMeivapo [JoTros
[ simple {114 [ sanitario/ Piuvial
[JDoble EY: [ piumtalf sanitaria
[ Tripie U Compieto
CONDICION EXISTENTE:;
1- PARRILLA [l p. TAPADA Xmeia CIrapapa  [InoextsTE/ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ ]p. TapADA ﬁ’uMPIA [ 1rapana  [] roTo ] No NIvELADO
3- ESCALERAS ) [ suena [Imata  [Clno exisTeE/ ROTA '
v -371)4-TUBO (ENTRADA 1} &= 12" LIMPIA Llrapapa [ roto [ coLapsana
, -51)5-TUBO (ENTRADA 2) = 12* [ empza tapapa [ rovo [T coLapsapa
Q‘J‘ 6-TUBO {(ENTRADA3} @= 29"  &umea O tapapa [ roto [l coapsapa
7- TUBO SALIDA $=24"  dumea [lrapapa [ roTo [ cotapsapa
8- CUNETA 1 sucia B] BUENA [Jmata [_] NO DRENA [lotros
9-ZONA INUNDABLE st [Ino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:  RJ& fpresm'fﬁ Dvokernas
i i

[ punto alta L punto bajo [(En pendiente L] Parr. sellada [ parr, pesada
- ESTRUCTURA
- | s 053
L \
2 12
FLUYE HACIA
G |ln |2 5.
|1
L’Q 24 FOTO NO. 1®-S2. &
FOTO NO. 106 -§2¢3-
S— ___ FOTO NO.
PARA TUBOS
~ RECOMENDACION: [_] ACCION INMEDIATA [_] ACCION INTERMEDIA DXLARGO PLAZO
PRIMERA VISITA [ LIMPIEZA, DESTAPAR
| SE-REQUIERE SEGUNDA VISITA

[ ] SEGUNDA VISITA

karep. WRete ! Estedés THEHT Voow S % eme Plunal”



* CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
i’ Architects and Engineers, LLP  pECHA; 22 JULIO 2009 HOJA &>  DE 11

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.

DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. BARRIO
1 I5D 5-D5%
SECTOR OCEAN PARK
CALLF / UBICACION: Int. Calle Rampla del Almirante y Calle Cacique
TIPO ESTRUCTURA ] CURB INLET EECATCH paein [ Ims [Jsw [Jcrossmier  [ICOMBINADO Clotros
0! [ simple Cl1/4 ] sanitariof Pluvial
[ boble Lz ] eiuvial/ Sanitario
T Triple [T compieto
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA B<I'®. TAPADA ] L1MPIA [Jrapaoa  [1NO EXISTE / ROTA (1 NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA  X'p. TAPADA [ umpra O 7arapa [ roOTO 1 NO NIVELADO
3- ESCALERAS 1 BUENA ] MALA [ .@ ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1} @=_ _ [ 13mpA [tarapa [ rotO [l coLAPSADA
5- TUBO (ENTRADA 2) ¢i= [ Livp1A Cl7apapa [ roto ] coLaPsADA
6- TUBO {ENTRADA 3} $=___ 1 Lmpia Cltapapa [ roTO [} COLAPSADA
7- TUBO SALIDA g=1A2" [Duwver @. K raraoa [ roTO [ coLAPSADA
8- CUNETA X sucma [ puENA [Imaa  [CIno DRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE %f: [Ino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: e vucturn gt oo, e dh Liva prezs
b k :

[ punto aito 1 Punto bajo [[1€n pendiente M\Parr. Sellada [*] parr. pesada

ESTRUCTURA
s- O58

FLUYE HACIA

5ot | s 05%F

FOTO NO. | Dd~5Z08

FOTO NO.
S— D] : FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: IXTACCION INMEDIATA (] ACCION INTERMEDIA E/LARGO PLAZO
_____ PRIMERA VISITA mMPI 7ANDESTAPAR
QUIERE SEGUNDA VISITA
] SEGUNDA VISITA

Farae P laxo - Estudic B-f, Huays Saskeme \uuwdé déwMa/
' Qa/{)m‘dlezﬂ




& CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
wtass Architects and Engineers, LIP  Lreln: o2 JULIO 2009 HoA @4 pe 3

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA IR.
.DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. {BARRIO

1 J5D 5- ©%9g

SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Int. Calle Rampla del Almirante y Calle Cacique
TPOESTRUCTURA - [Jcursinier [X]catcHasin [Imy [Trw [Jcrossner [ coMBINADO { Jotros
"-tl * i _ [ simple . [y ["] sanitario/ Pluvial
13 Doble REY) [ Pluvial/ Sanitario
I:I Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA Mz TAPADA [ Limpra [drapapa  [INoexisTE/ROTA N0 NVELADO
2- ESTRUCTURA  [Jp. TAPADA B Lmpia [Jtaeapa [ roro Clno NvELADOD
3- ESCALERAS [1suena [ Imata @o EXISTEY ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1) = [ Limpra Clrapaba  [3 roTo ] cotapsapa
5-TUBQ (ENTRADA2) = [Trampra Cl7araba [ roTo L1 corapsapa
6- TUBO (ENTRADA3) (= {1 umpia Clrapapa [ roTo [] cotapsapa
7- TUBO SALIDA $=12"  Eimen CIrapapa [ roTo [ coLapsana
8- CUNETA B sucia [ I Buena ] maLa [ no prena [ Jotros
9-ZONA INUNDABLE Mt [Iwo

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Mg *Dfeyn‘\e "D-m\o\emas. Mo e Prconie o

Gt eehedetie Feongdes | Yacew. conectasst o o tmnced.

{1 punto aito ,E/Punto bajo en pendiente ,marr. Sellada [ Parr, pesada
ESTRUCTURA
— <
= ' " 09
= m 5-059 FLUYE HACIA
S

FOTO NO. lg¢-5210

<5 l FOTO NO.
s— 059 FOTO NO.

FARA TLEOS

RECOMENDACION: IXI'ACCION INMEDIATA [C] ACCION INTERMEDIA E]-LARGO PLAZO
[ PRIMERA VISITA DELfMPiEzdy DESTAPAR Doy i

Cise REQUIERE SEGUNDA VISITA

[ ] SEGUNDA VISITA

Targ (e kg g,




@w

% CSA

comoies Architects and Engineers, LLP

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

FECHA:

21 JULIO 2002

oA &5 pE 41

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5D 5 260
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Tt Calle Soldado Serrano < Calle Cacique
7 v

TIPO ESTRUCTURA  [JcumBIMLET [} CATCH BASIN Sdms Crw [JcrossINLET [} COMBINADO [loTros
[ simple L4 [ sanitario/f Pluvial
[ poble Clie [} Pluvialf Sanitario
D Triple D Campleto ’
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [ p. TAPADA BT LMpIA [tapapa [ NO EXISTE / ROTA [ NO NIVELADO
2. ESTRUCTURA  [[]p. TAPADA Xl umpia [ltapapa [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS T BUENA Clvaa DGO EXISTEY ROTA
A-TUBO (ENTRADA L) #=12" Xl [Mrapaca [ rOTO [ coLapsADA
5-TUBO (ENTRADA2) @=___ O Lveia [Jrapapa [ ROTO "1 coLapsADA
6-TUBO (ENTRADA3) #=___ ] umpia C7apapa [ roTO [ coLaPSADA
~22) 7-TUBO SALIDA ¢=2"  [Xuwen Cltapapa ] roto [ coLaPsADA
8- CUNETA i BuENA [Jmaa  [INODRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE st Cno
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:  No P cesedite,  Dredemas
1) 1
1 punto alto [ punto baje @’En pendierte [ pasr. Sellada [] parr. pesada
ESTRUCTURA
(Hedia (o) % | _ o s-@e8. O©o
248" Ve 5e~1>udu precilny diam E\"'O
(Aprex. V2") FLUYE HACIA
olol E E S-ob) 5- 0608
FOTO NO. 10b-5143

FOTO NO. 100-Si4g

S— DLB FOTO NO.
L DpaARA TUBOS
RECOMENDACION: (] ACCION TNMEDIATA [} ACCION INTERMEDIA DA {arco PLAZO
PRIMERA VISITA [_] LIMPIEZA, DESTAPAR
[C] SE REQUIERE SEGUNDA VISITA
[ SEGUNDA VISITA ‘

Forye qlezo:

Estedio H-1




@ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
waaws Architects and Engineers, LLP  [£rcpA: 21 JULIO 2009 HOJA (s DE 39
BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA IR.
DISTRITO/REGION CUABRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO
1 I5D 5- 0LOB
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Calle Soldado Serrano  ( €viive  cajle  Cacgye A Melear )
1] [ g
TIPOESTRUCTURA  [Jeursmver [Jeatcipasiv Sfmn [Caw [dcorossmier [ comemano [1otros
[ simple i [ sanitariof Pluvial
Xl poble 2 [ Pluvial/ Sanitario
[ ]3riple [_] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [Ip. TAPADA Bef umpa C1T1apapa  [InoEXISTE/ROTA  [INO NIVELADO
2-ESTRUCTURA  [XTP. TAPADA [Jimpra Clrapapa [ roTo [C]NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ sUENA v XK@ BasTe) roTA
4-TUBO (ENTRADA 1) @ = ._2_)_ 24 Cumena 7. Ddrarapa [ roTO [ coLapsADA
5-TUBO (ENTRADA2) @= 2-4" [Jumpma Q. B rapapa [ roto (1 coLapsapa
6-TUBO (ENTRADA3) (= [ Limp1a Clrapapa  [J romo [ cotapsaba
an ~2¢) 7-TUBO SALIDA @=2-18" [Jumpia 0. Kltapapa [ roto 1 coLapsapa
8- CUNETA [l BUENA “[maa [ noDRENA [JoTros
9-ZONA INUNDABLE st o

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: ,56

ve _Soncioranda hien

Tigne.on. Poce de

aaxm (jnumuladq Se retomxenda hmfhlem

[ punto alto [ punto bajo [ En pendiente T parr. sellada | Pam. pesada
- ESTRUCTURA
E& I 2 1 -")"‘QHDT" M4 Evlvada. S-Geei CLOR
2-ig" 2-184
— fipn FLUYE HACIA
e L == T e v
¥ L 8 . ==
@J FOTO NO. _[00-5144
FOTO NO. i00- 5150
S— _060 B FOTO NO. 100 ~5tS}
10n-3IS2
PARA TUBOS
RECOMENDACION: X[ ACCION INMEDIATA [ ACcIon INTERMEDIA IE’ LARGO PLAZO
B¢ priMERA VISITA DX IMPIEZAYDESTAPAR
D SE REQUIFRE SEGUENDA VISITA
[ ] SEGUNDA VISITA

s W (T T

La"f,}o {leze:



& PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
43.. CSA R !

L o itects and Englnsers, LLP  FECHA: 21 JULIO 2009 HolA % DE_F4

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO
1 J5D 5- Ol

SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Tvy. Calle Soldado Serranc Calle Caciepie
) ¥

TIPO ESTRUCTURA [ JCURB INLET E’ catcapasiy LIMH [Jrw [ CROSSINLET 1 coMBINADO ] otrROS
-t X simple 14 [ sanitario/ Pluvial
[ pobie Lz [ piuvial/ Sanitario
D Triple D Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [l p. TAPADA Ddimpra [Jraapa [ InomasTE/ROTA  [LING NIVELADO
2 ESTRUCTURA  [X['7. TAPADA [ Lmpia Cltapapa [ rOTO [} NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BuENA [maa  [NOEXISTE/ ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1) §=12" =T ¥ BTapapa [ ROTO ] coLAPSADA
5.TUBO (ENTRADA2) @=___ T Limpia Cltapapa L1 ROTO ] coLAPSADA
6- TUBO {ENTRADA3) @=___ 1 Lmera [lrapapa [ roTo [l coLapsaDA
(\m -Wg) 7-TUBO SALIDA G=__ [ LimprA C1apaps [l rOTO C cotapsana
8- CUNETA [T BUENA [Imaa  [InoDRENA [JoTros
g.ZONA INUNDABLE sI ) :

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: <\ _J;oma‘omrdo bien, Twae  un PoC e
- ] N \

O &w_mg\ac[cx.‘ < yecomionda. limpleza,

(No 2. Puwlo.. ReeciSte Yobe deselda.)

[ punto alto ’Kﬁ’unto bajo [ En pendiente [ parr. sellada [] parr. pesada
ESTRUCTURA
- st S-00!
FLUYE HACIA
& 506 5. ©6O

c’qult?. Sevreno

FOTO NO. 100-5t46

e FOTO NO.
s— 06l FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: JXTACCION INMEDIATA [TJaccion ivTermeDia P TaRGO PLAZO
PRIMERA VISITA l(IMPIEZR) DESTAPAR
[ SE REQUIERE SEGUNDA VISITA
[ 1 SEGUNDA VISITA

Targ Plep: Eotwdie Hoh:




ol CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
estams Architects and Engineers, LEP FECHA: 21 JULIO 2008 HOJA (% DE 39

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA IR.
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5D 5-0CbZ

SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: t4}. CalleSoldadoSerrano  (@le Cacigye.
. 3 {

TIPO ESTRUCTURA [T curs INLET JE/ CATCHBASIN [ IMH [Jnw [JcrossINET  [] coMBINADO [IoTros
o'y gt [ simple (4 [ sanitario/ Pluvial
 Pdooble [T (] Pluviay/ Sanitario
]:] Tripie il Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [1p. taPADA X Limvpia - Dlrapapa  [InoExistE/ROTA [ NO NIVELADO
2-ESTRUCTURA [P, TAPADA [ LMPIa Clrapapa [ razg [ no NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA (I MALA E@m@ ROTA
4-TUBQ (ENTRADA 1) @ = [ ivera : Cltaraoa [ roTo ["] coLapsaDa
5-TUBO (ENTRADA2) (f=_ [ umpra Clvapapa [ roto [ coLapsana
6-TUBO (ENTRADA3) @=_ [T LimpIa Civapaba  [1 roTO [ corapsapa
Q““ -1)  7-TUBO SALIDA ¢ = 12" ] Lmpia T BdTapaca [ roto [ coLapsapa
8- CUNETA BABUENA Cmaa  [Ino DRERA (Jotros
9-ZONA INUNDABLE (st Cino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: T unciorndo e .

Tirne.  on Poce o a(c}u.a aeumilada... e vecomignda, lim*pieftc:

[ punto atto [ punto bajo MEH pendiente [JPar. sellada [ Parr. pesada
ESTRUCTURA
SoPS s
S-o6z
FLUYE HACIA
M 5- 0G|
!!f FOTO NO. jOO~St#¢
swel FOTO NO. 100 -SINS
S— _abZ FOTO NO.
FARA TUBOS
RECOMENDACION: BT ACCION INMEDIATA Claccion nTermepra  BeARGO pLAZO
PRIMERA VISITA XICIMPIEZR) DESTAPAR

[1se REQUIERE SEGUNDA VISITA

[ ] SEGUNDA VISITA

LQrEp bVlezo: Estudho (| @



,:@ CSA , PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
%" prchitects and Engineors, LLP  FECHA: 21 JULIO 2009 _ woa g pe 1T

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA /HECTOR CORREA IR.

DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO
1 J5D S O3

SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: __ Xt Calle Soldado Serrano_ 4 Calle Cacigque

("Gutey” el calle =1 Packi nC‘T

TIPO ESTRUCTURA ] CURB INLET Peateneasiv (v Cluw [Jcross INET ] COMBINADO [otros
et g 2ot X simple Y [ sanitasio/ Pluvial
[ poble [T [ pluvial/ Sanitario
] Triple i1 Completo
CONDICION EXISTENTE: )
1- PARRILLA T1p. TAPADA P LMpiA [1Tapapa [l NO EXISTE / ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA X p. TAPADA [ LimpEa [Itapapa [ roTO ["1 NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [maLA  ]NOEXISTE/ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1) O = ] LiMpIA [ltaeapa [ rOTO [ coLapsaDA
5-TUBO (ENTRADA 2} §=___ [ LMPIA Dltapapa [ roTO ] cotapsapa
6- TUBO (ENTRADA3) @=_ [ umera [dtapapa [ roTO 1 coLAPSADA
(\“\J -2) 7-TUBO SALIDA @= y2! [ Limeia P B Tapapa [} rROTO [ coLapsapa
8- CUNETA K puena [lmaa  DdTo DRENA CloTrROS
9-ZONA INUNDABLE %x [Cno

DESCRIPCION DELPROBLEMA: D¢\ @nuonanda Loy,
L Uy '?OCG Ao ts?&wr\o.n‘\'o

i el Su-\'fe( e q'u.ac[cx CLUmc«. {m?t)%»cQG\

[ punio alte D Punto bajo EEn pendienta [ patr. Sellada [} patr. pesada

ESTRUCTURA
Spps S-C03

FLUYE HACIA
5. DY

FOTO NO. (00-STH3

FOTO NO.
FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: KT ACCION INMEDIATA [ ACCION INTERMEDIA (] LARGO PLAZO
T PRIMERA VISITA Ptz ) DESTAPAR
[ SE REQUIERE SEGUNDA VISTTA
[} SEGUNDA VISITA :

Rocien vRomedin: “Ceparay 2l q,uH-w Tave, Jut of ague .Hw-/et e Ja
oY \as  (Coacang.




PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
21 JULIO 2009 pE_F9
BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.

4%, CSA

caaing Architects and Engineers, LLP

FECHA: HOJA 30

DISTRITO/REGION CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. [BARRIO
1 i5D S~ OLY
SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Tw. Calle Soldado Serrano a4 Calle Cacigue
TIPO ESTRUCTURA  [JcurBINLET [] CATCH BASIN JE/MH Ouw [Jcrossmier ] cOMBINADO [(JoTros
' [l Simple 14 [ sanitario/ Pluvial
[l poble a2 [ Pluvialf Sanitario
[ 1riple (] completo :
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA Cp. TaPADA R Lmpza [J7apapa  [InoExistE/RoTA  [INO NIVELADO
2- ESTRUCTURA  [p. TAPADA [NLimpra Cltapasa [ rotO 1 no NIVELADO
 3-ESCALERAS [ Buena Cimaa  [InoBaste/rota
(\vw ~4%) 4-TUBO (ENTRADA1) ¥=v!'  [Kimen CIrapapa [ roTo [ cotapsana
5-TUBO (ENTRADA 2} @= [ Limpia Clvapapa [ roTo ] cotapsana
6- TUBO (ENTRADA 3) @=18" [®F LimpIA [lrarapa [T roTO [l coLapsapa
va -54)  7-TUBO SALIDA ¢=_18" X LiMpA Clrapaoa [ roTo [ coLapsapa
8- CUNETA [] BUENA [dmaa  [JnoDRena (dotros
9-ZONA INUNDABLE st )

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

No ?rm’h\ *lbmb[fzmﬁ‘eﬁ

[ Punto alto [ Punto bajo [ En pendiente [Ieam. Seflada [ Parr. pesada
ESTRUCTURA
ﬂ‘ |8 sa5 OGY
: 2
FLUYE HACIA

@M Wi ||| sk 5-
o

FOTO NO, [O0 =354

FOTO NO. 100~-351v 2]
S— Oy FOTONO.
PARA TUBQS
RECOMENDACION: ] ACCION INMEDIATA [_] ACCION INTERMEDIA X[ Larco pLazo
PRIMERA VISITA [ LTMPIEZA, DESTAPAR
[.J.SE REQUIERE SEGUNDA VISITA
[ ] SEGUNDA VISTTA

havee Ylo2e: FoYudiy Y=




,gt CSA BROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
sAom Architects and Enginesrs, LLE  FECHA: 21 JULIO 2009 woia # o A9

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA IR,
SISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURANO. |BARRIO
1 I5D 5- O

SECTOR OCEAN PARK 7
CALLE / UBICACION: Fek  Calle Soldado Serrane Aceva Frate gs%ociomrn_@,ﬁdo,

Corcen a5 colle  Cec LCIUQ,.

TIPO ESTRUCTURA  []curB INLET [ CATCH BASIN mH Cuw [Jerossmter LI cOMBINADO [oTros
[ simple e [} sanitariof Pluvial
[ poble Cla ] pluvialy Sanitario
| Triple ] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ] b, TAPADA [ timpiA [Itapapa L] NO EXISTE/ ROTA [ ] NO NIVELADG
2- ESTRUCTURA P. TAPADA ] LmpIA Clrapapa L1 RoTO [ NO NIVELADO
3. ESCALERAS 1 BUENA [IMaa | NOEXISTE/ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1) G = ﬁ‘t 1 mpia ¢ XlTarapa L] roTO 1 coLAPSADA
5.TUBO (ENTRADA2) @=___ [ LIMPIA Clrarapa [ roTo (1 coLapsapa
6- TUBO (ENTRADA3) $=___ ] tmp1a Citapapa [ roTO 7] coLapsaDa
Qnu ~S\1)  7-TUBO SALIDA 6= & [ umpra ¢RI tapapa [ rOTO [l coLAPSADA
8- CUNETA [ BUENA [Imaa  [INODRENA Notros
9-ZONA INUNDABLE a1 [Ino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: ~R€ausoye L TPOCD Ao} ﬁmrme?q
R L
\u.lQD ZSon L’"‘Qrio YT, \Cl uQSJ(\fU-C—"\'uVr

] punto alto [ punto baio ] En pendiente L parr. Sellada [} Parr. pesada
ESTRUCTURA
S 5~06%
FLUYE HACIA
FOTO NO. \B0-5393
i FOTO NO. 100-SIHD
S— bbS FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: XTACCION INMEDIATA ' [l ACCION INTERMEDIA [ TARGO PLAZO
1] PRIMERA VISTTA ~ DATIMPIEZAY DESTAPAR
"[] SE REQUIERE SEGUNDA VISITA
[ ] SEGUNDA VISITA

Yoo, Ylazo: Eatuden N-U.




@ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
conams Architects and Engineers, LLP FECHA: 21 JULIO 2009 HOJA Jl DE :}C‘

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO

1 5D 5- Ll
SECTOR OCEAN PARK £ (T avie
CALLE / UBICACION: Int. Calle-Gasiaue y Calle Tapia
TiPO ESTRUCTURA ] cURB INLET CATCHBASIN  [[JMH [Jnw [dcrossmisr [ comsinapo []oTroS
Simple (174 O Sanitariof Pluvial
.E’Doble ] 1/2 M Pluvial/ Sanitario
1 Triple [l Completo
CONDICION EXISTENTE;
1-PARRILLA - [Jp TaAPADA Ximpra LJtarapa [INOBASTE/ROTA [ NO NIVELADO
2-ESTRUCTURA  []p.TAPADA T Lmera MPADA L] roTO [ no NivELADG
3- ESCALERAS [ BUENA [Omaia  XARO EXASTE)Y ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1) @ = I Tompra Clrapapa ] roto (] cotapsapa
5-TUBO (ENTRADA2) @=_ ] Livpra [Irapapa [ roto ["] cotapsapa
6-TUBO (ENTRADA3) (= _ ] LiMPIa [(rapapa  [] roto 1 coLapsapa
7- TUBQ SALIDA ¢=i2" [Jumpra EéiADA [1 roto . O coLapsapa
8- CUNETA [1 sucea (1 BUENA [(Imara [ no pRENA [otros
9-ZONA INUNDABLE [Jst Mo

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: (‘;bmrob%cwd? -‘rcma&o
t ’ i

3¢ Coneck. al ASB- 006 qul Rar&Ce. a\oandcna-d'c-

D Punto alto [T punto bajo I Jen pendiente L] Parr. Seftada [ parr. pesada
ESTRUCTURA
i 35O 5 o4t
- " FLUYE HACIA
E 3 :y s E) 5- 806
u FOTO NO. 180~ 5223¢
FOTO NO.
S— _ FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION: B ACCION INMEDIATA [ | ACCION INTERMEDIA [ LaRGO PLAZO
PRIMERA VISTTA DRCIMPIEDN(DESTAPARD

PSS

E SEREQUIERE SEGUNDA VISITA

[ ] SEGUNDA VISITA

v




%’ _CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
s’ Architects and Engineers, LLP FECHA: 21 JULIO 2009 woia 3% pe 19

BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NQ. |BARRIO
B 1 35D S OLTL
SECTOR {OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Int. Calle Rampla del Almirantey Calle Espafa
TIPO ESTRUCTURA  [JcurBINLET [X] CATCH BASIN [Cmy [Thw [Jcrossmier [ coMBNADO [l oTrOS
o) Lo v 2Ii E’S'mele 14 [] sanitario/ Pluvial
[1Doble ip ] Piuvialy Sanitario
C Triple 1 completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA Clp.tapana  SITMeIA [Jrapapa IO EXISTE/ROTA  [NONIVELADO
9 ESTRUCTURA  [1p. TAPADA BTiMeIA [ivapapa 1 ROTO [Tl NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BuEna [vaa KRGO BASTD/ ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1) 9= __ [ Lmpia Oltapapa [ roTO ] cOLAPSADA
5-TUBO (ENTRADA2) #i=___ [ LvPIA Civapaa L] ROTO [ coLAPSADA
6-TUBO (ENTRADA3) @=__ [1umpta [raeaoa [ roTo [ coLapsADA
| (m\l - 17-3 7- TUBO SALIDA B=\2%  Ddimera [Jtapapa 1 rOTO [} coLapsapA
8- CUNETA X sucta [} BUENA Cmaa  LnoDRENA Clotros
9-ZONA INUNDABLE M sI Ino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: g 'DV'(SEVI‘\'-" DyolAema s,
: ; X

D Punto alto E’Punto bajo XE;\ pendiente EI Pait. Sellada D Parr. pesada

ESTRUCTURA
5- 063

FLUYE HACIA
5-

—_—

FOTONO. 100 ~5213

FOTO NO.
FOTO NO.
| PARA TUBOS
RECOMENDACION: ] ACCION INMEDIATA ] ACCION INTERMEDIA [1 LARGO PLAZO
PRIMERA VISITA D LIMPIEZA, DESTAPAR

L_I SE R’EQUIERE CEGUN DA VIS I A s

[ SEGUNDA VISITA
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BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA IR,
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 I5D S- oD
-|SECTOR OCEAN PARK

CALLE / UBICACION: ¥yl . Caile Ay ente N1 Calle Espaina

TIPO ESTRUCTURA  [JcurBINLET [ CATCH BASIN jE/MH (uw [JcrossiNET [ COMBINADO [_]oTros
] Simple [ 14 ] Sanitario/ Pluvial
{1 boble 112 [ Pivialy sanitario
L] Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE;:
1- PARRILLA I p. TAPADA KT Lt [Jtarapa  [Inopaste/roTa  [INO NIVELADO
2-ESTRUCTURA [ ]p. TAPADA [ L1MpIA [Jrapapa [ roTo L] NO NIVELADO
3- ESCALERAS - [suena CImaa [INo BxisTE / ROTA
4-TUBO (ENTRADA 1) &= 38" [dimm Cltapapa [ roTo (] coLapsapa
5-TUBO (ENTRADAZ) = [ Lmpia [darapa ] roTo [ cotarsana
6-TUBO (ENTRADA3) @=3-8" [Rimemn [J1apapa [ roTo [ coLapsaDa
7- TUBO SALIDA $=24"  Sdivpa [drapapa [ roto ] coLAPSADA
8- CUNETA O sucia ) BUENA Cdmaa [ no DRENA [ otros
9-ZONA INUNDABLE st o
DESCRIPCION DELPROBLEMA: o Tyyeendt  Dyobleime S
No.. S ude  peeatar de ' donde vienen. \es  deee Yubss gy
“e\‘:"f‘“ G e eshustows, ;

[ punto alto [ punto hajo CFEn pendiente [ Parr. sellada [ pare. pesada
-
. ESTRUCTURA
f | 5(8% 5 0LG
FLUYE HACIA
S| IS s
L/:,) FOTO NO. 100~ 322¢
FOTONO, 6o~ S2Z|
S— FOTO NO. jo2 5227
PARA TUBOS
RECOMENDACION: L] Accron INMEDIATA [ ACCION INTERMEDILA [d'Larco pLazo

PRIMERA VISITA L] LimpIEZA, DESTAPAR

[ ] SEGUNDA VISITA

I ] SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

oo Wewo: Estudes H-W.
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BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.

DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

1 15D s 0L9

SECTOR . OCEAN PARK

CALLE /UBICACION: _ Tib, Calle Almeconte. y  Calle Empeda

TIPO ESTRUCTURA  [1cursmier BqcatcHasin  [imH Clhw [Jcross ner [l coMBINADO [lotros
Simple [J1/4 [ sanitario/ Piuviat
[ poble Cliz [ piuvialf Sanitario
[ riple ] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ] . TAPADA B LmpIA [lvapapa L INOFXSTE/ROTA  [1NONIVELADO
2-ESTRUCTURA [ ]p, TAPADA [ LA [Jtapapa L1 roTO [ NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ suena Ovan Q0 EXISTEY RoTA
4-TUBO (ENTRADA L) @=__ [luweia Clarapa [ ROTO [l coLaPSADA
5-TUBD (ENTRADA2) @=_ (3 LMpIA [Clrapapa [ ROTO [ cotapsapa
6- TUBO (ENTRADA3) #=___ [ 1vpIA [dtapapa [ roTO ] coLAPSADA
7- TUBO SALIDA B=q2" B LIMPIA {tapapa [ roTO [ corapsapA
8- CUNETA I sucia [ BuEnA [maa  XNoDRENA Clotros
9-ZONA INUNDABLE WSI no

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Mg weSavr\c 'DrQo\pma,c.

Tiade sale Lot cokeuchue. $-008, Ve ye g cwmlurc g2 Sede clef

“m(.e% ’Darﬁ olo eslueslart S-0ObL R \e \\emon 2 \LJL\M&-

1 punto aito [ punto bajo Clen pendieg:gte ' L1 parr, selizda [ ] Ppar. pesada
ESTRUCTURA
5 -0l S- Oc'?ci
~ I‘@Gw - Julpes -
P FLUYE HACIA
Gg / A K}/ O
&6 |
—" FOTO NO. \08-5219
o out ) FoToNO.
s- 069 e lewd :
DARA TUBOS L dob
RECOMENDACION: [ ] ACCION INMEDIATA [ 7] ACCION INTERMEDIA LX’LARGO PLAZO
T4 PRIMERA VISITA [ ] LIMPIEZA, DESTAPAR

[] st REQUIERE SEGUNDA VISTTA

] SEGUNDA VISITA

¥y Plezoe Extubic W-#.
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BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA !R.
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1 J5D S- ot
SECTOR OCEAN PARK
CALLE/ UBICACION: Cafle Espaba Es3. Calle Sevrons. (€59 . Pockews TPacque
Barbosa) I -

TIPO ESTRUCTURA  {Jcurs inLeT )Eﬁ\TCH BASIN [ IMH [Jnw [JcrossneT [ coMBINADO [lorros

AR S A %ﬁmple Y2 [ sanitariof Piuvial
"I Doble (12 [ Pluvial/ sanitario
EI Triple l:| Completo

CONDICION EXISTENTE:
1-PARRILLA . []p.TaPADA BHimra Clrapapa  [CInoexiste/rotAe [ NO-NIVELADO
2- ESTRUCTURA  [XIP. TAPADA ] tmpia ] Cltapapa  [] roto [ No NIvELADO
3-ESCALERAS \ 4 [ BUENs . Cmaa (X0 EXISTEY ROTA

v L*Z‘Q 4-TUBO (EH%RABM) = [ Lvpia Cltapapa [ roTO [ cotapsapa

5-TUBO (ENTRADA2) @= ] Limpza Cltapapa ] roTo (] coLapsADA
6- TUBO (ENTRADA3) @ = [ umpra (dtapapa [ roto [ coLapsaba
7- TUBO SALIDA B=___ ] 1mpia Clrapaba [ roto [ coLapsapa
8- CUNETA B BuENA CImata [ no DRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE X st CIno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Mo  muwstie Pick\epas
L

[ punto alto Egunto bajo [} En pendienta Da’ Parr. Sellada ] Par, pesada
- ESTRUCTURA
o s- OF
<& ,
2!

é FLUYE HACIA
Lo S- OF2

FOTO NO. s~ 100 -5

FOTO NO.
S— O3\ 03 FOTO NO.
PARA TUBOS
_—
RECOMENDACION: ] ACCION INMEDIATA [ ] ACCION INTERMEDIA [ LarGO PLAZO
Bl PRIMERA VISITA [ L1MPIEZA, DESTAPAR

|l SE REQUIERE SEGLINDA VISITA

[ ] SEGUNDA VISITA
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BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA JR.
DISTRTO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURANO. [BARRID
1 J5D 5- ©32-
SECTOR OCEAN PARK

CALLE / UBICACION:

Tk, Calle Soldado Serrano ,& Cglle G&QE;‘_“- { Es_ar ’qulmgj

TIPO ESTRUCTURA  [] cURB INLET arcHBasin [AmH CHw [Jcross mLET L.} COMBINADO TloTrROS
Simple [ 11/4 [ sanitariof Pluviai
[ poble i [] Phuvialf Sanitario
D Triple |:| Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [ p. TAPADA XL Lmpia [lrapapa  LINO BGSTE/ROTA ] NONIVELADO
2- ESTRUCTURA [l p. TAPADA E’uMPIA Citarapa [ roTO 1 xo NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA Cwaa XK@ BASTRY RoTA
4-TUBO (ENTRADA 1) @ = ﬁ& B LiMpIA [Jvapapa [ rOTO ] coLAPSADA
5-TUBO {(ENTRADA 2) @ = a2t [Xivpia [ltapana [ ROTO [ cOLAPSADA
6-TUBO (ENTRADA 3} B=___ [T LimPia [C1vapapa [ roTO [J cotAPSADA.
@M «36) 7-TUBO SALIDA = __;‘5 E‘;_mpm [lrapapa [ rROTO [ cotapsaDA
8- CUNETA BdBUENA [Jmaa  [INODRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE st Cino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:  No D reSeila
LY

'{Jr&q{emﬂs. Foncona dien,

D Punto alto

mun’m bajo

PARA TUBOS

RECOMENDACION:

] ACCION INMEDIATA

[ En pendiente [ parr, sellaca

El Parr, pesada

ESTRUCTURA
sg2% -0

FLUYE HACIA
S-

—_—

FOTO NO. 160 ~S128&
EOTO NO.
FOTO NO.

[] ACCION INTERMEDIA

[JLARGO PLAZO

[ PRIMERA VISITA

{1 LiMPIEZA, DESTAPAR

1 SE REQUIERE SEGLINDA VISITA

] SEGUNDA VISITA
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BRIGADA: JAVIER CARTAGENA / HECTOR CORREA IR.

DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURANO. |BARRIO
1 §5D S-0%%

SECTOR OCEAN PARK
CALLE / UBICACION: Qafle- €spana. , €s9. Calle Seevono (€sg. 'Pq.r-lc:.g_q”

TIPO ESTRUCTURA [ cuRrs INLET _MTCH BASIN. [IMH [(Jrww [Jcrossmier [T comemano Corros
Yol X 2-07 Simple (14 [ sanitario/ Pluvial
[ Doble [Ji2 [ Pluvial/ Sanitario
[ rriple [T completo
CONDICION EXISTENTE:
1-PARRILLA  ~ [Jp.7arana XM [Itapapa  [Inoexiste/rotA  []NO NIVELADO
2-ESTRUCTURA  []p. TAPADA _JE/LIMPIA 7 Cdrapapa [ roto [ no NIveLADO
3- ESCALERAS ] BUENA [Omaa 60 BasT® / roTA
4-TUBO (ENTRADA 1) @= 3 umpIA CItapaba [ roTo [ ] coLapsapa
5-TUBO (ENTRADA 2) @= [ Limpza Cl7apapa [ roto [] cotarsapa
6- TUBO (ENTRADA3) = ] LiMPA Clrapaos [ roTo [ coLapsapa
"y ('%)0“) 7-TUBO SALIDA @=12"  [Ximen Llapaba [ roto [J coLapsana
8- CUNETA A BuEna [Omara  [INo DRENA Cotros
9-ZONA INUNDABLE s1 [no

DESCRIPCION DELPROBLEMA: Mo Dreseqta  Drskblemas .
. 1 A

[} Punto alto .JE/Punto bajo "1 En pendiente [Jpar. seliada L] Parr. pesada

S5-eF2. ESTRUCTURA

7 s- 047
FLUYE HACIA
m S- 0%z

iNe-513 6
1 FOTONO.4 = 75
o FOTO NO.
5— 232 FOTO NO.
PARA_TUBOS
RECOMENDACION: [ ] ACCION TNMEDIATA ] ACCION INTERMEDIA [11ARGO PLAZO
%] PRIVMERA VISTTA [ ] LIMPIEZA, DESTAPAR

f O Do ST T Iy A 4T

!
ToE REQUIERE-SEGUNDAVISITA

[ ] SEGUNDA VISITA




